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Tisztelt Képviseld Testiilet!

A Mitészalkai Tavh&szolgéltaté Kft, a Geotherm Fire Kft, valamint a Nemzeti Fejlesztési Prog-
ramiroda Nonprofit Kft. 4ltal alkotott konzorcium sikeres palyézatot nyijtott be a KEHOP 5.3.2
kiirds keretein belill. A tervezett 2,5 MW hételjesitményii geotermdlis tavhérendszer 1332 db.
lakas fiitésében és haszndlati melegviz elltisaban segitene. A geotermélis hdszolgéltatas alapja
a Geotherm Fire Kft, valamint a Matészalkai Tavhészolgéltaté Kft. kozstt létrejové hészolgalta-
t48i szerz8dés. Az elSterjesztésem mellékletében szerepld szerz6dés tervezet cégeink kozotti
egyeztetések eredményeként sziiletett. A szerzddéstervezet f6bb jellemzi:

A vasdrolni kivant hd egységdra a mindenkor érvényben 1év8 50/2011 (IX. 30.) NFM rendelet-
ben meghatérozott egységér.

A szerz8dés tervezett futamideje 20 év.

A tervezett rendszer betdplaldsi pontjai a felhasznalasi helyekhez kizeli hékdzpontokban keriil-
ne kialakitdsra, az itt beépitésre keriilé hdmennyiségmérck lennének az elszdmolés alapjai. Igy a
vasdrolt hémennyiség vesztesége minimalis lenne egy fiitémiivi betaplalashoz képest.

Ugy vélem, hogy a tavhStermelés jovoje az alternativ energiaforrdsok felhasznalsaban rejlik.
Varosunk érdeke, hogy timogassuk a kornyezetbarit energiaforrasok elterjedését, ezért kérem a
Tisztelt Képviseld Testiiletet, hogy a melléklet szerzGdés tervezetet fogadja el, és kérem felha-
talmazésom a szerz6dés megkotésére.

MATESZALKAL
TAVHOSZOLGALTATO lsttFlT7
00 Mssszalka, Munkécsy ut 17.
i —H247769-2-15
Dank¢ Attila
Ugyvezetd

Matészalka, 2019. jalius 4.
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HOSZOLGATATASI SZERZODES
JELEN SZERZODES (,Megallapodéas®) 2019. [.. ] napjan jétt létre az

ALABBI FELEK KOZOTT:

(1)  Geotherm FIRE Korlatolt Felelosség(i Tarsasag (székhely: 1143 Budapest, Hungaria korat 83.;
cégjegyzékszam: 01-09-307888; addészam: 26208521-2-42; képviseli: Dr. Kovacs Imre Zoltan)
mint szolgaltaté (,Szolgaltat6”)

(2) Matészalkai Tavhészolgaltaté Korlatolt FelelGsség( Tarsasdg (székhely: 4700 Matészalka,
Munkacsy u. 17.; cégjegyzékszam: 15-09-062288; addszam: 11247269-2-15; képviseli: Danké
Attila) mint vevé (,Vevs”)

kiiion-kiion barmelyik fél: Fel’, a felek egylittesen pedig: ,Felek”
ELOZMENYEK:

A Szolgaltatd egy geotermikus hétermeld rendszert fejleszt Matészalkan, amely projekt befejezésének
tervezett iddpontja 2020. jonius 30. Arendszer az 1. sz. mellékletben megadott hrsz. ingatlanokon ker(i
kialakitasra, 2,5 MW tervezett kapacitissal, amely a 36500/1426/2019.4%. szamon kiadott elézetes
vizjogi engedély alapjan kerlil létrehozésra, és az 1. sz. mellékletben megadott VOR kddokkal kod alatt
kerll nyilvantartasba véteire (a ,Geotermikus Hotermel6”). A Vevé Matészalka varos hdenergidval
tortend ellatasat reszben a Geotermikus Hobtermeld altal termelt geotermikus tavhébél kivanja

biztositani.
A FENTEKRE TEKINTETTEL A FELEK AZ ALABBIAKBAN ALLAPODTAK MEG:

1 Fogalommeghatarozisok

Amennyiben a szbvegdsszefliggésbdl mas nem kovetkezik, a jelen Megallapodasban hasznalt
fogalmak jelentése a kdvetkezé:

Atadott Hbenergia: a Szolgaltatdé a Vevb részére a Csatlakozasi Pont{ok)n atadott és
Mérdberendezéssel mért héenergia mennyisége, amelynek mértékegysége: GJ.

Csatlakozési Pont(ok): a Szolgéltaté altal a Vevé részére szolgéltatott héenergia atvételi pontja,
amelynek részletes m(iszaki paramétereit a jelen Megéllapodas 1. sz. melléklete tartalmazza.

Csatlakozd Berendezésel: a Szolgaltatd altal a Vevé hbenergia elldtasa érdekében telepitett és
telepitendd berendezések Osszessége, amelynek részletes miszaki paramétereit a jelen
Megallapodas 1. szamU melléklete tartaimazza.

Ertékesitéi HEdij: a tavhoszolgaltatonak értékesitett tvhé aranak, valamint a lakossagi
felnaszndlonak é&s a kiaidn kezelt intézménynek nyUjtott tavhészolgaltatas dijanak
megallapitasardl sz6l6 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. § a) pontjdban meghatarozottak szerinti
dijazas.

Fatésl Id6szak: amikor a Vevd részérd| folyamatos, [...] egymasi uténi napot meghaladé fiitési
igény lép fel.

Geotermikus Prébalizem: a Kereskedelmi Uzem Kezdénapja elétt a Geotermikus Hétermel6
tervek szerint legalabb 30 napos, de legfeljebb 60 napos prébaiizeme.

J6 Szolgéltatéi Gyakorlat. az eurbpai energiaszolgaltaté iparban &ltaldnosan eifogadott, a
hGenergia termel6 és szolgaltaté berendezések biztonsagos, hatékony és gazdasagos
mikodtetésére és karbantartaséra rendszeresen alkalmazott, folyamatosan valtozo, és a gyartok
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Uzemeltetési és karbantartéasi kézikonyveiben foglaltaknak éltaldnossagban megfelels gyakortat,
modszerek, technikdka, normak és korldtozasok, ideértve minden nemzeti szabvanyt és
rendelkezést, szakmai kamarai el8irast, balesetmegelézd és biztonsagi rendelkezést és minden
Jogszabalyt, amelyek a szolgaltatasokra vonatkoznak.

Karbantartasi Idészak. alapvetben a Geotermikus Hétermel6 féberendezéseinek idészakos
karbantartasra, illetve felljitasara kijelilt, id6szakonként ismétiédd idészak.

Kereskedelmi Ev: a jelen Megéllapodas idébeli hatalya alatt minden év januar 1. 0:00 6ratél
december 31. 24:00 6raig tarté idészak.

Kereskedelmi Uzem: a jelen Megallapodas alapjan torténd hbszolgaltatas.

Kereskedelmi Uzem Kezd6napja: az idépont, amelytdl kezdve a Szolgaltaté a2 Vevbnek
hbenergiat ad at és szolgéltat telies a Geotermikus Hétermeld telies kapacitason torténd
Uzemelése mellett. A Kereskedelmi Uzem Kezd6napijat a Felek jegyz6kényvben régzitik.

Lejarat Idépontja: a Megallapodés 7. pontjaban meghatarozott nap.
Mérési Pont(ok). a jelen Megéllapodas 1. sz mellékletében megjelélt pontok.

Méréberendezés: a Mérési Pontokon elhelyezett eszkozok, amelyek az Atadott Héenergia
mennyiségét meérik.

Hitelesité Hatbsag: joghatassal jar6 mérésre hasznalt mérdeszkézok hitelesitésére mindenkor
feljogositott vagy akkreditalt szervezet.

Nyéri Uzemmenet: a Fiitési /dészakon kivlli idSszak.

A Megallapodias targya

A jelen Megallapodas alapjdn a Szolgaltaté a jelen Megadllapodas 1. sz. meliékletében
meghatarozottak szerint héenergiat ad at, és szolgaltat a Vevé részére, a Vevd pedig az atadott
héenergiat atveszi.

Kizarélagossag

Felek megallapodnak, és a Vevé kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Megéllapodas idébeli hatalya
alatt geotermalis héenergiat kizarélag a Szolgaltat6tol vasarol. A Vevs a tavh8szolgaltatasi
rendszerbe tovabbi hétermel6t csak a Szolgaitato elbzetes hozzajarulasaval vonhat be.

A héenergia atadasa-atvétele

41 Felek megallapodnak, hogy a Vevé — figyelemmel a Gotermalis Hétermeld rendszer
sajatossagaira, valamint a lenti 4.2 pontra — az igényei szerint, a Szolgdltatd Aital
megtermelt héenergianak a miuszaki lehetdségekhez mént maximalis mennyiségét
kdteles atvenni a Kereskedelmi Uzem Kezdénapjat6l a Lejarat Idépontjaig. ifietve a jelen
Megallapodas hatélya alatt — a Karbantartasi Id6szakot kivéve — folyamatosan, a Jé
Szolgaitatéi Gyakorlat alapjan, a jelen Megéllapodas 1. sz. mellékletében meghatérozott
Csatlakozasi Pont(ok)on keresztiil. A Vevé kdteles az Atadott HSenergia utan az
Ertékesitéi Hodijat megfizetni.

4.2  Abban az esetben, ha a Vev§ hbigénye meghaladja a Geotermikus H6termeld tényleges
kapacitasat, a kovetkez6 — az 1. sz. mellékletben is részletezett — prioritdsi rend

érvényesl:
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4.2.1 Geotermikus Hétermeld altal elallitott hdtermelés kodzvetlen, mennyiségi
korlatozas nélkll a teljes termelt geotermikus hétartalom elsédleges atvétele.

422 Gézkazan és vegyes tiizelés rasegités

(i) Fiitesi Idbszakban a Geotermikus Hétermeld daltal szallitott hé teljes
felnasznalasa mellett a szikséges eléremend héfokszint igények
kielégitésének szilkséges mértékéig.

(i) Nyari Uzemmenetben hirtelen, elére nem lathaté médon jelentkezd flitési
igények esetén a Geotermikus Hétermeld altal szallitott hd teljes
fethasznéldsa mellett a megndvekedett igények kielégitésének
mértékéig.

(i) A Geotermikus Hétermelé meghibasodéasa, (izemzavara, bejelentett
Karbantartasi id6szak alatt jelentkezd hbigények esetén a szokségletek
kielegitésének mértékeéig.

Amennyiben a Vevd, a fenti 3.2 pontban meghatarozottakat nem tartja be, a Szolgaltaté
részére 10 millié Ft/ alkalom kotbért koteles fizetni.

Felek megéllapodnak tovabba, hogy a Szolgaltaté koteles a mindenkor hatélyos
tavhdszolgaltatasra vonatkozd jogszabalyi és hatdsagi elbirasokat betartani, illetve az
azokban meghatarozott, a szolgaltatdsokhoz szilkséges engedélyeket beszerezni
legkéstbb a Kereskedelmi Uzem Kezd6napjaig.

A Szoigaltato véllalja, hogy a Geotermikus Hétermel6 a Ftési Id6szakon kiviil is (izemel,
nyari Gzemmenetben, a hasznalati melegviz elballitasahoz szilkségek héfokliépesék
szerint. A Vevé véllalja, hogy Nyari Uzemmenetben is atveszi az elsallitott hét. Rendkivili,
Nyari Uzemmeneten belul jelentkezé flitési igény fellépésekor a Vevé az igényét elére
kételes bejelenteni. Egyhetes minimalis {izemmenetnél rovidebb idtartamu flitési célda
igényt Nyari Uzemmenet idején Szolgaltaté nem kételes teljesiteni, de egyedi elbiralés
alapjan térekszik az igény kielégitésére.

A Felek régzitik, hogy a Vevd koteles 15 munkanappal megelbzéen irasban értesiteni a
Szolgaltatét, amennyiben a hoéatvételt ideiglenesen, tervezett karbantartas miatt
egyoldalian sziineteltetni kivanja. A hdatvétel sziinetelésével vagy korlatozasaval jard
tervezett karbantartas kizarélag a Szolgéaltatéd elézetes irasbeli jovagyasdval végezhetd,
amelyet a Szolgdltatd indokolatlanul nem tagadhat meg és indokolatlanul nem
késleltethet.

A hdenergia mennyisége, adatszolgaltatas

4.7.1 Felek megallapodnak, és Vevd kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy
legkésSbb minden Kereskedelmi Evet megelézé év szeptember 15. napjaig
i6vahagyasra megkuildi a Szolgéltaténak a Kereskedelmi Uzem kévetkezd
Kereskedelmi Evére vonatkozo tervezett fogyasztasi igényét, amely a Vev altal
a kdvetkezé Kereskedelmi Evben atveendd konkrét hémennyiségeket és azok
Utemezését tartalmazza. Az elsé Kereskedelmi Evre vonatkozé héenergia
mennyiségeket &s (temezést a jelen Megéllapodas 1. sz. melléklete
tartalmazza.

4.7.2 A Vevb, mint tavhoszolgaltatéi engedélyes feladata, hogy a miikédéséhez
sziikséges energetikai adatgy(ijtési és adatarchivalasi rendszert megszervezze
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az esetleges késdbbi vitak rendezése és a jovObeni tervezés érdekében. Ehhez
elengedhetetleniil sziikséges adatszolgaltatés tartalmi és formai kbvetelményeit
a 2. sz. melleklet tartalmazza. A Szolgaltaté vallalja, hogy minden hénap 20.
napjaig, a megel6z6 hénap elst napjanak 0:00 6ratél utolsd nap 24:00 6réig az
adatszolgéltatasnak eleget tesz.

473 A Szolgaltaté minden év januér 20-ig az el6z8 Kereskedelmi Ev termelési adatai
alapjan koteles adatszolgéltatasra a Vevd részére, hogy a Vevd a
jogszabalyoknak megfeleléen energetikai szolgaltatasi kotelességeinek eleget
tudjon tenni.

A Felek megallapodnak, hogy a Vev6 kételes Ujabb fogyasztasi hely(ek)nek a
tavhérendszerre torténd racsatlakozasa esetén a Szolgaltatot értesiteni, abbél a
célbdl, hogy a Szoigaltaté a Geotermikus Hészolgaitatd kapacitasnovelésének
lehetGségét megvizsgélja. A Vevd kiteles tovabba annak a lehetéségét biztositani a
Szolgaltaté részére, hogy az (ij fogyaszt6 hbigényét is kielégithesse.

A hfenergia szolgéltatas teljesitése helye a Csatlakozasi Pont{ok).

Hbenergia mérése az 1. sz. meliékletben foglaltak alapjan a kévetkezdk szerint tdrténik.
Az elszamolas alapjat a Szolgaitatd tulajdondban és Uzemeltetésében lévh, a Mérési
Pontokon elhelyezett, a Hitelesité Hatésag altal hitelesitett Méréberendezés
hasznalataval végzett mérések képezik.

Az Atadott HGenergia ellenértéke, fizetési feiltételek

5.1

5.2

5.3
54

5.5

5.6

5.7

A Vevd koteles a Szolgattaténak a Kereskedelmi Uzem Kezddnapjat kévetben, a
Szolgaltatd aital szolgéitatott és az altala atvett, a Mérdberendezésekkel meért
mennyiség(l héenergiaérnt az Ertékesitsi Hodijat megfizetni.

A Szolgaltatd a hémennyiséget méré Méréberendezéseket minden hénap elsé napjan
leolvassa, és a mérés alapjan megallapitia az el6z6 hénapban Atadott Héenergia
mennyiségét és azt, valamint a mérballasokat rogziti egy mérési lapon (,Mérési Lap”). A
Mérési Lap alapjan a Szolgaltatd, legkéstbb a leolvasast kbvets 5. munkanapig kiallitia
a szamlgjat, és tovabblta a Vevé részére a Mérési Lappal egyltt. A szamla
keézhezvetelétdl szamitott 3 munkanap &ll a Vevd rendelkezésére, hogy a Mérési Lap
alapjan vitassa a szamiat. Amennyiben a Vevt a szamlat nem vitatja, az kiildn elfogadas
nelkl is, a kézhezvételt kdvetd 4. munkanapon elfogadottnak tekintend®.

A szamla esedékessége a szamla kiallitasatél szamitott 15 nap.

A Vevé fizetési kitelezettségét azon a napon kell teljesitettnek tekinteni, amikor 2
Szolgaltatdé bankszamldjan a szamla ellenértéke jovairasra keriilt.

A Vevd biztositja a Szolgaltatd szamara az inkasszdjogot a szerzédés szerint teljesitett
szamla ellenértékének erejéig (az inkassz6 érvényesiiésének joga a pénziigyi tejesités
hatéaridejétél szamitva 30 naptari nap elteitével tép életbe).

A Felek rogzitik, hogy az Ertékesitdi H6dij a jogszabalyoknak megfeleléen hatésagi
arszabas ala esik.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az arképzés szabdlyozasaban olyan véltozas
lép be, hogy a hat6sagi arszabalyozas megsziinik, tigy a Felek &rtargyal&sba kezdenek,
amelynek eredményéig, ha a jogszabalyok masképp nem rendelkeznek, a kévetkezé
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arképzés lép életbe: a Szolgaltato utolsé kdzzétett éves beszamolbjaban szerepld osszes
kéltség és raforditas 10%-kal novelt mértéke elosztva az ugyanarra az idfiszakra
vonatkozé éves Atadott H8energia mennyiségével.

Ha a mérés meghilsul, akkor az elmllt év azonos idészakaban Atadott Héenergia
(atlag)mennyisége alapjan allitja ki a Szolgéltaté a vonatkozé szamiajat.

A Geotermalis Probalizem alatt (a tervek szerint 2020. julius-augusztus) a megtermelt
tavhé ellenertékeként a Vevd netté 3.200,- Ft/GJ &rat kdteles a Szolgéltato részére
megtériteni a Kereskedelmi [zem Kezdénapjat kévetd 30 napon bel(ll.

Barmely Fél fizetési kotelezeltsége késedeimes teljesitése esetén a késedelembe esés
napjatdl a kifizetés napjaig terjed6 idészakra késedelmi kamatot kételes fizetni a masik
Fél részére. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A mérdberendezések rendszeres és rendkiviili hitelesitése

6.1

6.2

6.3

6.4

A Szolgaltats és Vevd a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott rendszerességgel és
mddon kiteles gondoskodni az elszamolasi mérések céljaira hasznalt, valamint a Felek
altal egyattesen kijeldlt mas Méréberendezések rendszeres hitelesitésérsl.

Amennyiben barmelyik Félnek kétségei tdmadnak a mérések pontossagat illetben,
jogaban all a masik Féllel vald elbzetes egyetértést kdvetden rendkivali hitelesitést kérni
a Hitelesité Hatosagtol. A rendkivili hitelesités koltségét a rendkiviili hitelesitést
kezdeményez( Fél kGteles megelblegezni.

A rendkivili hitelesités teljes koltsége:
(a) a Szolgéitatd kezdeményezése esetén a Szolgaltatét;

(b) a Vevd kezdeményezése esetén, ha az eltérés meghaladja az engedélyezett
maximalis eltérést, akkor a Szolgaltatot, ellenkezé esetben a Vevét terheli.

A hitelesitési eljaras ideje alatt a hétermelés nem sziinefel. Az ebben az idészakban
Atadott Héenergia a hitelesitést megelézd drakon kertl elszdmolasra.

A rendszeres és rendkiviili hitelesitésre a Szolgaltaté meghivja a Vevét. A hitelesitésrél
felvett jegyz6kdnyvet mind a Szolgaltatd, mind pedig a Vevé kételes aldimni.

A Megallapodas hatalybalépése és idGtartama

A Megallapodas a Geotermikus Prébalizem napjan, a Szolgdltaténak a VevShoz intézett,
egyoldald hatalybaléptetd nyilatkozata alapjan lép hatalyba, és azt a Felek hatarozott idére, 20
évre kotik. A Lejarat Id6pontja; a Szolgaltaté hatalybaléptetd nyilatkozata kézhezvételének
masnapjatdl szamitott 20. év azonos naptari napja éjfél.

A relek nyiiatkozatai, szavatossag- és egyéb koteiezettségvaiiaiasai

8.1

A Vev) ezennel kijelenti és szavatolja a Szolgaltato felé

8.1.1 a jogszabalyok alapjan érvényesen Magyarorszag torvényei szerint bejegyzett
és mikodé gazdasagi tarsasag;

8.1.2 és jogosult arra, hogy jelen Megallapodast alairja és teljesitse;
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tovabba kijelenti, hogy legjobb tudomésa szerint ellene nincsen folyamatban
lévb vagy fenyegett felszamoldsi eljaras, csbdeljaras; és

semmilyen birdsag, valasztott biréség vagy koézigazgatasi szerv elétt nincs
folyamatban, &s a Vev tudomasa szerint nem vérhaté a Vevé ellen inditott, vagy
azt érintd olyan per vagy mas eljaras, amely hatranyosan érintheti a Vevs azon
képességét vagy készségét, hogy teljesitse jelen Megallapodas szerinti
kitelezettségeit.

A Szolgaltato ezennel kijelenti és szavatolja a Vevs felé, hogy

8.21

8.2.2

8.23

8.24

a jogszabélyok alapjan érvényesen Magyarorszag torvényei szerint bejegyzett
és miikdd6 gazdasagi tarsasag;

és jogosult arra, hogy jelen Megallapodast alairja és teljesitse;

tovabba kijelenti, hogy legjobb tudomasa szerint ellene nincsen folyamatban
Iévé vagy fenyegetd felszamolasi eljaras, csédeljaras; és

semmilyen birésag, vélasztott birdsdg vagy kozigazgatasi szerv elbtt nincs
folyamatban, és a Szolgéltaté tudoméasa szerint nem vérhaté a Szolgaltaté ellen
inditott, vagy azt érinté olyan per vagy mas eljaras, amely hatranyosan érintheti
a Szolgdltaté azon képességét vagy készségét, hogy teljesitse jelen
Megallapodas szerinti kbtelezettségeit.

Egyéb k6telézettségvéllalésok:

8.3.1

832

833

8.3.5

A Felek kotelesek a jelen Megallapodds id6tartama alatt a jelen
Megallapodasban meghatarozott események barmelyike bekévetkezését vagy
valoszinl bekovetkeztét a masik Félnek haladéktalanul, frasban bejelenteni.

A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a Geotermikus Tavhé rendszer
kialakitasat kdvetéen - a jelen Megéllapodashoz mellékelendd - rajzon
feltiintetik az eszkoztk elhelyezkedését és a felelésségi hatdrokat. Minden Fél
a sajat vagy sajat maga altal bérelt és Uzemeltetett eszkozeiért, sajat
rendszeréért és sajat személyzetéért felel.

A Vevb kotelezettséget valial arra, hogy a Szolgaltatd szdmara a Megallapodas
hatalya alatt folyamatos (a hét 7 napjdn és a nap 24 érjaban) és korlattan
hozzaférést biztosit a Geotermikus Hétermeld és az ahhoz kapcsolodo teljes
rendszer minden eleméhez a gépelemek elhelyezése és megkézelithetésége
érdekében.

A Vevd hozzdjarul, és a biztositia a szilkséges feltételeket a Csatlakozd
Berendezések elhelyezéséhez. Jelen Megallapodas alairasédval a Vevd a
Geotermikus Hétermelt rendszer gépészeti berendezéseinek elhelyezéséhez
sziikséges mértékben engedélyezi a Szolgaltato részére az — . sz. meiiékietben
részletezettek szerint — érintett ingatlanok hasznalatat. A Vevd kételes az
ingatlanan elhelyezett eszkézék vagyonvédelmérél a téle elvarhatdan
gondoskodni,

A Felek régzitik, hogy azoknak a gépészeti berendezéseknek a tulajdonjoga,
amelyek a fenti 8.3.4 pont alapjén a Veevé birtokaba keriilnek, a Szolgaltatonal
marad. A széban forgd berendezésekre a Vevd koteles az érintett ingatlanokhoz
kapcsolodé vagyonbiztositasat kiterjeszteni. Amennyiben arra lehetéség van, a



10

TERVEZET v3 2019.05.27.

Vevd az érintett berendezések vonatkozasaban a Szolgaltatét koteles
kedvezményezettként megjeldini. Amennyiben erre nincs lehetbség, a
berendezéseket érinté karesemény bekdvetkeztekor a biztositd altal erre
tekintettel kifizetett 6sszeget (kartérftést) levonasok nélkiil kiteles a Szolgéltaté
részére kifizetni.

8.36 A Vevi valamely hbkdzpontjaban meghibasodasa esetén kbieiezettséget vallal
arra, hogy a hikbzpont javittatasat a lehetd legrovidebb idén bell elvégezteti.

8.3.7 A Vevd kotelezettseget vallal tovabba arra, hogy a Geotermikus Hétermel& vagy
a Kapcsolodé Berendezések elhelyezésére szolgals, a Vevé tulajdondban vagy
egyéb jogcimen hasznéit ingatlant megfeleléen karbantartani Ggy, hogy az a
Geotermikus Hbtermeid mikddeését hatranyosan ne befolyasolja.

8.3.8 Olyan jellegli feltjitasi munkalatok elvégzését a Vevd elbre koteles jelezni,
amelyek a Geotermikus Hétermeid lUzemelését érintik. A felljitds kapaciidst
érinté valtoztatasai, amennyiben az a 4.2 pontban régzitett prioritasi renden
valtoztat, elbterjesztést kovetden, a Szolgaltatd hozzajaruldsa alapjan
vezethetdk be.

Szerzédésszegés, kartérités, kotbér

9.1

9.2

A jelen Megallapodasban foglalt barmely kotelezettség szerzédésszerii teljesitésének
elmaradasa szerzédésszegésnek mindstil. Szerzddésszegés esetén a masik Fél a
jogszabalyokban, illetve a jelen Megallapodashan meghatérozott médon és mértékben
jogosult a szerzédésszegb Féltdl mind a Jelen Megallapodas teljesitését (a
szerzbdésszegés természetére tekintettel), mind pedig a jogszabélyokban, illetve a
Megallapodasban meghatarozott szankcidkra vonatkozé igényét érvényesiteni.

A Felek megallapodnak, hogy a Szolgéltaté részérél nem mindsi! szerzédésszegésnek a
szolgaltatdas Megallapoddsban rdgzitett mindségi és mennyiségi paramétereitél valé
eltérés, ha az ilyen nem szerz6désszer( teljesitésre:

9.21 a Vevidnek felréhato okbdl kertil sor; vagy

0.2.2 barmilyen tervezett, illetve nem tervezett karbantartasfjavitis vagy barmely
miszaki probléma kdvetkeztében beallé izemszinet miatt; vagy

9.2.3 vis maior kévetkeztében; vagy

9.2.4 egyébként a Szolgaltaténak nem felrohaté okbdl keriil sor.

A Megallapodas megsziinése

10.1

10.2

10.3

Ellenkez6 rendelkezés vagy megdllapodas hianyaban a Megéllapodas a Lejarat
ldépontjat kévetben megszinik.

Rendes felmondas kizarasa

Tekintettel a hatarozott idétartamra, jelen Megallapodas rendes felmondassal egyik Fél
részérél sem szlintethet meg.

Rendkiviili felmondas

10.3.1 A szerz6d6 Feleket megilleti a rendkivuli felmondas joga, a masik Fél jelen
Megallapodasban foglalt barmely kételezettségének sllyos szerz6désszegése
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esetén, amennyiben a stlyos szerzédésszegést a masik Fél nem orvosolja 15
napon belill, a sérelmet szenvedett Fé&l irasbeli értesitéséttl szamitva.

10.3.2  Stlyos szerz6désszegésnek mindstl barmely Fél részérél:

(i mikddésével kapcsolatosan a jelen Megéllapodésban vallalt
kotelezettségei nem megfeleld teljesitése miatt a masik Fél olyan kart
szenved, melynek mértéke meghaladja a nettdé 30 millid Ft dsszeget,
ésivagy ;

(ii) a masik Fél felhivasa ellenére, a felhivastél szamitott 30 napon belti
nem teljesiti jelen Megallapodas megszegésebi! eredd, nettd 30 millié
Ft-ot meghaladé 6sszeg( kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettségeét,

(iiiy az esedékesség napjat kévetd 15 napot meghaladdan nem fizet ki a
tobb, mint nettd 30 millié Ft-nak megfeleld, jelen Megallapodasban
foglaltak szerint a masik Fél részére fizetendé (nem vitatott) barmely
dsszeget;

(iv) ellene felszadmolési eljaras meginditasarél sz6ié6 végzés jogerére
emelkedésétél szamitott 6 hoénapon bellli nem sziinteti meg a
felszamolasi eljaras meginditdsara okot ado kérlilményt vagy egyéb,
jogutdd nélkilli megszintetésre vonatkozd eljaras (pl. végelszamolas,
kényszertdrlés) indul;

(v) amennyiben az ellene inditott cstdeljards sordn a birdsag fizetési
haladékot rendelt el, de a fizetési haladék iddszaka fizet6képessége
helyreallitasa nélkil telik ef;

(vi) amennyiben a jelen Megallapodas alapjan adott jognyilatkozata vagy
szavatossdgi nyilatkozata hibasnak bizonyul, és ez silyosan hatranyos
hatéssal van kotelezettségei teljesitésére.

Vis maior

1041 Ha a Felek barmelyikét vis maior akadalyozza meg, gétolja vagy késlelteti
barmely szerzédéses kotelezettségének a teljesitésében, akkor az ilyen Fél
kételes az ilyen esemény bekdvetkezését kdvetden 1 napon beltl Irasban
tajékoztatni a masik Felet az ilyen eseményrdl és annak korGiményeirdl.

10.42 A vis maior altal érintett Fél kbteles a tole elvarhaté mddon mindent elktvetni
annak érdekében, hogy mérsékelje a vis maior szerzédéses kdtelezettségeire

kifgjtett hatasat, tovabba, hegy lehetd lsgteliesebb mdden teliesitette a

Megallapodas szerinti kdtelezettségeit.

10.43 A vis maiorra hivatkozdé Félnek az alabbiakrél torténé tudomdésszerzést

kovetten, haladéktalanul értesitenie kell a masik Felet:
(2) az adott vis maior esemény megszlnésérdl; és/vagy

{b) a vis maior esemény azon hatasainak megsziinésérdl, amelyek az adott
Fél jogainak gyakoridsat vagy a Megallapodasban foglalt
kitelezettségeinek teljesitését korlatozzak
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A vis maior olyan eseményt jelent, ami felett az érintett Félnek, alvallalkozbinak
és szallitbnak nincs hatalmuk, amely esemény az érintett Fél szamdra
pillanatnyilag nem ismert s elfre nem lathato.

111 Kézlemények

A Felek a masik Fél elfzetes, irasbeli hozzajarulasa nélkdl (amely indokolatlanul nem
tagadhatd meg, vagy késleltethett) nem adhat ki nyilvanos kozleményt vagy
sajtokdziemeényt a Megallapodas megkétésérdl, illetve a Megallapodas teljesitésrét.

11.2 Bizalmas informaciok

11.2.1

11.2.2

11.2.3

12 Ertesitések

Minden, barmilyen formaban tarolt a jelen Megéllapodds létezésére vagy
részleteire, a tavhbtermeléssel és szolgaltatdssal kapcsolatos Ozleti
tevékenységre, miiszaki folyamatokra, szellemi alkotésokra vagy folyamatokra
vohatkozd informacio — fiiggetienil ,bizalmasként” van-e megjelblve — az izleti
titokrol sz0l6 2018. evi LIV. térvény értelmében {izleti titoknak és bizalmas
informaciénak mindsul (,Bizalmas Informaciok”).

A Megallapodas 11.2.3 pontjaban foglalt kivételektd! eltekintve, a Felek
kotelesek a Bizalmas Informaciokat bizalmasan kezelni, és azokat (sem
részben, sem egészben) ne hozzak nyilvanossédgra vagy adjak at harmadik
személyek részére.

A Megallapodas 11.2.1 pontja nem alkalmazhatd, ha — kizérélag a feltétiendil
szikséges mértékben és korben — a Bizalmas Informécié hasznélata, vagy
nyilvanossagra hozatala:

(i) jogszabalyon vagy kozigazgatasi szerv, illetve mas hatésag kételezd
erejli eléirasain, illetve déntésén vagy hatarozatan alapul, feltéve, hogy
a felhasznalé/nyilvanossagra hozé Fél azonnal értesiti a masik Felet a
felhaszndlasrél/nyilvanossagra hozatalrdl, és egylttmikédik a masik
Féllel, hogy biztositsa és kontrollalja a felhasznalas/nyilvanossagra
hozatal modijat;

(i) a Felek jogi, Uzleti, ad6, pénzlgyi, miszaki vagy egyéb tanacsadbi, a
Felek tulajdonosai, vagy kapcsolt vallalkozasai részére feltéve, hogy
ezen személyek a jelen Megallapodassal azonos titoktartasi
kotelezettséget vallaltak;

(i} az adott a Bizalmas Informécio a jelen Megallapodas megsértése nélkiil
nyilvanossa vagy nyilvanosan elérhetdveé valt; vagy

(iv) a masik Fél a nyilvanossagra hozatalhoz/ felhasznalashoz elbzetesen,
irasban hozzajarult.

121 Kézbesités formaja

A Felek a jelen Megéllapodasban foglaitak szerinti nyilatkozatot, értesitést és
tajékoztatast e-mailben, vagy irasban kotelesek megtenni azzal, hogy amennyiben az
értesités a jelen Megallapodas modositasaval, érvényességével, megsziintetésével vagy
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kbvetelés érvényesitésével is kapcsolatos, a killdd Fél az értesités hatalyosulasahoz
kiteles az értesitést irasos levél formajaban is megkilldeni (az e-mail értesités
énmagaban nem hatalyos).

Elérhetb6ségek

A jelen Megéllapodassal kapcsolatos barmely értesitést a Megallapodas 4. sz
mellékletében meghatarozott személyek részére, az ott megjeldit cimre vagy e-mail
cimre, vagy a mésik Fél altal elbzetesen irasban bejelentett masik személy részére,
cimre, illetve e-mail cimre kell elkilldeni, vagy kézbesiteni. A Felek kbtelesek egymast 8
napon belll értesiteni, ha a kapcsolattartdikat érinten valtozas all be.

Kézbesitési vélelem
Barmely értesités atvettnek tekintendé:
(a) szemeélyes, vagy futarral tortént kézbesités esetén az atadaskor;

{b) e-mail esetében az e-mail elkilidésének napjan (feltéve, hogy az e-mail cim
elérhetd, és a feladé nem kap kézbesitési hibalzenetet, vagy automatikus
Jrodén kivill tartozkodom® Ozenetet); &s

(c) ajaniott postai levélben térténd értesités esetén az adott cimre torténd
kézbesitéskor, de belftldi cim esetén legkéstbb 48 draval, kilfbldi cim esetén 5
nappal azutan, hogy ajanlott levélként az adott cimre postéra adtak.

megaliapodas, érteimezés

A Megallapodas a Felek teljes megallapodéasét jelenti, és a Felek barmely korabbi, a jelen
Megallapodas targyaval kapcsolatos megallapodasa, nyilatkozata vagy kijelentése a mai
napon hatalyat veszti.

A Felek kifejezetten kizarjak a Polgari Torvénykonyvrdl sz6i6 2013. evi V. tdrvény (,Pth.”)
6:63. § (5) bekezdését és 6:87. § (2) alkalmazast a jelen Megallapodas értelmezésére.

A jelen Megéliapodasban nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. szabalyai, valamint a
vonatkozé hatalyos magyar jogszabdalyok az iranyadok.

Ervénytelenség

141 Amennyiben jelen Megallapodés barmely rendelkezése hatélytalan vagy megtémadhato
lenne, Ggy az nem érinti a tébbi rendelkezés érvényességét. llyen esetben Felek olyan Gj
szerzidéses rendelkezésben allapodnak meg, amely a hatélytalan vagy megtamadott
rendelkezés értelmének megfelelnek.

14.2 Amennyiben a Felek nem helyettesitk az érvénytelen rendelkezést egy érvényes
rendelkezéssel, akkor a vonatkozé jogszabalyokban szerepld eldirasokat kell alkalmazni.

Mdédositas

15.1 A jelen Megallapodas csak a Felek irdsos megéllapodasaval moédosithatdé vagy

egészithetd ki, vagy szOntetheté meg. A szdban kozblt mddositas, megsziintetés
érvénytelen. A modositast vagy kiegészitést minden Félnek szabdlyszerlien, cégszer(ien
ala kell frnia.

10
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15.2 A jelen Megéllapodassal kapcsolatos kézlések vagy éresitések irdasban kell, hogy
torténjenek, és a Felek egyiittesen kijelentik, hogy a Megallapodas nem mddosithaté
szbbeli megallapodéssal vagy rautalé magatartassal.

Jogrél valé lemondas

16.1 A jelen Megdllapodas szerinti barmely jog, jogkdr vagy jogorvoslat gyakorlasa hianya,
eimaradasa vagy késedelme (nem kizarolagos jelleggel ideértve a jelen Megallapodés
megszegésébdl eredd jogokat) nem mindsil az adott Fél nem vagy késve gyakorolt
jogarél, jogkorérél vagy jogorvoslatard! vald lemondasnak.

16.2 Valamely Fél barmelyik masik Fél kotelezettségét elengedheti vagy abbdl engedhet,
iletve biztosithat a masik Félnek id6t vagy egyéb engedmeényt a kérdéses Félre
vonatkozd jogainak korlatozdsa nélkiil.

Jogutédlas, atruhazas

A Felek esetleges jogutddait megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kotelezettségek,
amelyek a jelen Megdallapodas alapjan a Feleket megillefték vagy terhelték. Egyebekben a
Megallapodasbdl eredé jogok és kotelezettségek a tdbbi Fél elbzetes irasbeli hozzajarulasa

nélkil nem ruhazhato at.

Dijak és kéltségek viselése

Kivéve, ha a jelen Megéllapodas masként rendelkezik, mindegyik Fél koteles megfizetni sajat
kdltségeit, valamint tanacsadoi és egyéb szakemberei azon dijait és kéltségeit, amelyek a jelen
Megallapodassal el&iranyzott tgylettel kapcsolatban merdltek fel.

Vitarendezés

A Megdllapodas teljesitése soran a Felek kotelesek egymassal egyOttmiikédni és egymast
kolcséntsen tajékoztatni. Felek kotelesek a Megallapodassal kapcsolatos, vagy abbél eredd
minden vitdjuk rendezését targyalas utjdn megkisérelni. Amennyiben a vitarendezés nem vezet
eredményre a Felek birésaghoz fordulthatnak. A Megallapodéasbél ereds vagy azzal kapcsolatban
felmeriid valamennyi jogvita esetén a hataskdrrel és illetékességge! rendelkezé magyar birésag

jarel.

Szerzbdéses példanyok, alairas

A jelen Megallapodéas barmilyen szamu példanyban megkdthetd, melyek mindegyike egy(tt egy
és ugyanazon okiratot képez. A Felek a jelen Megallapodast ezen példanyck barmelyikének
alairasaval megkdthetik.

Mellékletek

A Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

1. meliéklet: MOszaki informaciok

2. melléklet: Adatszolgaltatasi rend

3. melléklet: Arképzés képlete

4. melléklet: Kapcsolattartok

11
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A jelen Megéllapodast Felek elolvasas, értelmezés 6s megértés utan, mint akaratukkal mindenben

megegyezdt jovahagyodlag fridk ald.
Matészalka, 2019. [...]

SZALKATAVHO Kit. Geotherm FIRE Kft.
Vevé Szolgaltato
képv.: Danké Attila képv.: Dr. Kovacs Imre Zoitan
tigyvezetd Ogyvezetd
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1. Melléklet: M(iszaki informaciék
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2. Melléklet: Adatszolgaltatasi rend
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3. Melléklet: Arképzés képlete
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4. Melléklet: Kapcsolattartok
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,Felek” tavhdszolgiltatési egyiittmikidésének miszaki hatterének
lefrdsat és az iizemeltetés technikai részleteit az 1. sz. miiszaki
melléklet tartalmazza.

Altalénos
Geotermikus Rendszer Teljesitménye: 2,6 MW

Tavhérendszer Hofoklépcsdi:

Primer: maximum 90/75 °C névleges a tdvhdrendszer gerincvezetéken
a hékézpontokig

Szekunder maximum 65/45 °C a fogyasztéi hékozpontokbdl kilépd
eléremend és visszatérs Agakra.

A fiitési menetrend a téli fiitési idészakban jelenleg maximum 65/45 hofoklépcsét
vesz figyelembe. Ett6I magasabb eldremend és visszatéré hémérsékleti
menetrend nagyban befolydsolia a beadhatd geotermikus energia mennyiségét,
emiatt ezen vdltoztatni kizdrolag Felek egyiittes és egybehangzo dontése szerint
lehet.

}
A kiilsé kérnyezeti hémérséklet figyelembe vételével (maximum 65°C eléremend
igény) maximum 45°C visszatérd hémérséklet érkezik a GEO hécseréld hideg
oldaldra.

Névleges l1zemi nyomas: 10 bar maxim4alis nyomashatérolas
Térfogataram (névleges): max. 60 m3/h, valtozé tomegaramn
Pétviz térfogatarama: geotermikus rendszernél nem relevans



Csatlakozési pontok:

A ,Szolgaltatd” hé el6allité rendszere egyiittesen az aldbbi pontokon csatlakozik a
Varosi Hészolgaltaté Rendszerhez:

Kb jelii alhdkdzpont GEQO-HCS héeseréldk szekunder oldali csatlakozdsi pontja
K4 jelti alhdkdzpont GEO-HCS hicserélék szekunder oldali csatlakozdsi pontja
K-1 jellf alhdkdzpont GEO-HCS hécserdlbk szekunder oldali csatlakozdsi pontja
V-1 jeld alhékidzpont GEO-HCS hécseréldk szekunder oldali csatlakozdsi pontja
V-2 jeltf alhdkdzpont GEO-HCS hdcserélok szekunder oldali csatlakozdsi pontja
V-3 jelii alhokdzpont GEO-HCS hicserélék szekunder oldali csatlakozdsi pontja
V-4 jelti albokidzpont GEO-HCS hécserélbk szekunder oldali csatlakozési pontia
Uszodai fittémd GEO-HCS héeserélék szekunder oldali csatlakozdsi pontia

N M P A NN

Tavvezeték méretek a csatlakozési pontokon:

1. Primer geotermikus t4dvvezeték, sorba kapcsolt, hékézpontokat 6sszekotd
termalvizes vezeték:
a. Eléremend (EM): 1 db 250/160 pp (polipropilén) haszonecsé, féldbe
fektetett el@szigetelt, dtvezetéseken (132 m) NA 300 acél védéess
b. Visszatéré (VT): 0
2. Szekunder, hékopontokon beliil vezetett, lagyvizes vezeték
a. EM: 1 db DN100 acélcsb,
b. VT: 1 db DN100 acélesd,

Tulajdoni hatar:
A hékozpontokon belill elhelyezett hécserélék és a hozzajuk tartozd
hémennyiségmérd§ késziilékek szekunder oldali csatlakozasi pontja.

ElszdmolAsi mérés helye:
Csatlakozési pontokon 16v4 mérdmiiszerek (2. sz. fuggelsk)



HOTERMELOI OLDAL RESZTVEVOI

1. Geotermikus hétermelés:
Geotherm FIRE Kft. termalvizb6l szarmazé h el6allité rendszere. A termelt
héviz energiatartalma termalviz hdatadé Alloméasokon, fogyasztéi
alhdkézpontokban elhelyezett hécserélékon keresztiil keril
héhasznositasra.

2. Vegyes giz és biomassza alapa hé eldallitas:
Matészalkdn az ingatlanok fiitési energia strukturijdban donté a foldgaz
jelenléte. A fiitési technoldgiat illetden elsddleges szerepet jatszik a varosi
tavhdellatd rendszer, mely egy fiitémiibél latja el a varos tavhdérendszerét.
A ft6mi gerincvezetéke a meglévd 8 alhdkoézpontba juttatja el a
flit6kozeget, melyet az alhkézpontokban ehelyezett hécserélkon keresztiil,
hoatadassal kézvetitenek a fogyasztok felé.

Kapcsolat a hagyoményos tévhdrendszer és a geotermikus rendszer kozott:
A fogyaszt6éi alhdkézpontokban elhelyezett GEO-HCS hdcseréldk és a
tavhérendszer A4ltal az eddigiekben is hdatadasra hasznalt hécseréld
berendezések OGsszehangolt miik6désével érhetd el a geotermikus
héhasznositas rendszerbe térténd illesztése.

HOTERMELG RESZRENDSZEREK MUSZAKI LEfRASA
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Geotermikus Rendszer

Héforras:
A termdlkat, mint héforras pontos helye:  Matészalka 2868/90
295 600 m (EOVX)
895 383 m (EOVY)
o Viziigyi objektum azonositdi:
VOR Objektum név Objektum tipus
AJS988 GeoTherm FIRE Kft. Mdtészalka termdlkut kat
AlIS996 GeoTherm FIRE Kft. Matészalka termalkat-felszin alatti terhelési pont
vizkivételi hely
AITO10 GeoTherm FIRE Kft. Matészalka Geotermalis rendszer- terhelési pont
hasznalt termalviz elvezetés
AJTOC4 GeoTherm FIRE Kft. Matészalka Geotermadlis rendszer vizhaszndlati telep
AAK091 Matészalka Telepiilés
AGR326 Matészalka csapadékviz elvezetd rendszer Csapadékvizelvezetd rendszer
{kiil- &s belteriileti)
AOL528 Bordéncs- csatorna Meder (Vizfolyds)

o Matészalkai Téavhérendszerhez Csatlakoztatott HCS-GEOQ
hdécserélk elhelyezése:

Alh8kdzpontok HRSZ
K-5 2868/58
K-4 2868/60
K-1 2863/3
V-1 2812/24
v-4 2812/11/A/4
v-3 2821/A/9
V-2 3171/12

Uszoda 3355/5

Hészallitas-tdvvezeték rendszer.:
A termel6kuat a Banki Dondt utcai gardzssorndl, a virosszéli 5Gnkormanyzati

z6ld teriileten keriil lemélyitésre. A kiatbdl bvivarszivattyu altal kinyert
termal kézeg a 80 m-re 1évd tavfiitési alhGkozpontba keriil az ide telepitett
nyomésfokozd szivatty(k kozremiiksdésével. Ezt kovetben felszin alatt
vezetett, szigetelt, NA 150-es méretii termdal tavvezetéken tovabbi 6,
Osszesen 7 alh6kozponti hdcserélst fog kiszolgalni, amelyek 6sszesen 1365
lakast és szamos kozépiiletet flitési és hasznalati melegviz hé&igényét
biztositjAk. A héhasznositast kovetSen az uszodandl tervezett pihentetd
toban, mint atmeneti hlitdtoban kerilne elhelyezésre a hasznaltviz, majd
hiilést kovetden a Bordancs-csatorna fogadja be a hasznalt vizet. A tavfiitési
alhSkozpontokban telepitésre kerilld termal hdeserélék a fogyasztéi
visszatérd koroket eldfiitik és a téli csticsidGben szilkséges mértékig a



fitbm{i képes a hianyzdé hdmennyiséget pétolni a jelenlegi meglévd
rendszerén keresztiil. A pihentetd t6 és a hasznAltviz elvezetés nem targya
jelen engedélyezési eliarasnak, arra vonatkozdan kiilon vizjogi létesitési
engedély keril kiaddsra.

2848 m 250/160-s PP-P10 vezeték gerincvezeték + atkotések

132 m NA 300 acél véddesé

Vezetékszakaszok hosszam @

K-5 123,2

K-4 219,7

K-1 488,1

V-1 530,6

V-4 442

V-3 83,7

V-2 296,9

Uszoda 663,8

Nyomocséve hossza: 2848

Hékdzpontokban atkotés 4

Teljes hidraulikai hossz 2852
iy Védbesbvek - ]

szelvénym . =0 - |hosszm

K-523,3 10
K-4 16,3 12
K-4 184,1 8
K-1471,4 12
V-4 39,4 Bajcsy (Allami kdzdt) 12
V-4 290,9 Alkotmany (Allami kézat) 18
V-3 46,2 Bajcsi (Allami kdzat) 12
TU 29,4 8
TU 176,4 22
TU 589,5 Alkotmany (Allami kézat) 18
Véd6icsb Gsszesen: 132
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Matészalka Varos

Ev - védelmi
1 2868/90 | Kbzpark Onkorményzata Kit + vezetékjog | kivett kézpark rendettetés( erdz6na
Métészalka Véros !I. rend( kézlekedési
2 2868/73 Bdnki Donat utca | Onkormdnyzata vezetékjog kivett kizut céli kozteriilet
Mdtészalka Varos Lk - Kisvérosias
2H 2868/74 | kdzpark Onkormidnyzata vezetékjog kivett kézpark lakdzdna
Matészalkai Hékidzpont + Lk - Kisvarosias
3 2868/58 | Hikdzpont K5 Tavhdszolgaltato Kft. vezetékjog kivett iizem lakdzéna
Mitészalka Viros kazlekedési célia
3.H 2868/37 | Szokolai Ors utca | Hnkormdnyzata vezetékjog kivett kdzteriilet kézterillet
Mitészalka Véros Lk - Kisvarosias
4 2868/75 | kdzteriilet Onkormanyzata vezetékjog kivett kizpark lakézdna
kivett bedpitetlen | Mitészalka Viros kivett beépitetlen | Lk - Kisvdrosias
4.H 2868/41 | terilet Onkorményzata vezetékiog teriilet {akézéna
Matészalka Vdros II. rend(t kbzlekedési
5 2868/32 | kzteriilet Onkorminyzata vezetékjog kivett kiizit céli kiizterlet
Mitészalkai Hékozpont + Lk - Kisvdrosias
6 2868/60 | Hikdzpont K4 Tévh&szolgaltatd Kft. vezetékjog kivett izem lakézdna
Mdtészalka Véros kivett beépitetlen Lk - Kisvdrasias
7 2868/89 | kiszteriilet Onkormdnyzata vezetékjog teriilet lakézéna
Mitészalka Varos 1. rend(l kbziekedési
8 2006 Balassi Bélint utca | Onkormdnyzata vezetékjog kivett kbzteriilet célii kézteriilet
II. rendii kéziekedési
céld kbzteriilet
Matészalka Varos I. rendd kézlekedési
9 2032 Zrinyi utca Onkorményzata vezetékjog kivett kbzterilet célil kdzteriilet
Métészalka Varos Lk - Kisvérosias
10 2863/5 Kézpark {nkorményzata vezetékjog kivett kbzpark {akézdéna
Matészalkai Hékbzpont + Lk - Kisvarosias
11 2863/3 Hékézpont K1 Tévh&szolgdltatd Kft. vezetékjop kivett lizem lakézéna
Matészalka Viros Il. rend(i kzlekedési
12 2862 Vici Mihdly utea | Onkormdnyzata vezetékjog kivett kézut céld kizteriilet
Bajcsy Zsilinszky Midtészalka Vdros I rendd kézlekedési
13 2812/2 Endre utca Onkormiényzata vezetékjog kivett kizterillet ¢l kiszterlilet
Bajcsy Zsilinszky Matészalka Varos I, rend(l kiizlekedési
14 2812/4 Endre utca Onkorményzata vezetékjog kivett kézteriilet céll kdzteriilet
Mitészalka Varos kivett kizteriilet és | Vt - Telepiiléskézponti
15 3170/5 ut Onkormanyzata vezetékjog szobor vegyes zdna
Miatészalka Varos L. rendii kézlekedési
15.1 3167/10 | Jérda Onkorményzata vezetékjog kivett jarda céld kiszteriilet
tulajd: Magyar Allam
kezeld: Magyar Kozit kivett orszagos I rend( kizlekedési
15.2 3167/3 Alkotminy vt Nonprofit Zrt vezetékjog kizit céld kézteriilet
Métészalka Vdros I. rend{ kiizlekedési
15.3 2812/38 | Jérda Onkorminyzata vezetékjog kivett jarda céll kbzteriilet
Madtészalkai Hékozpont + Vit - Telepiiléskézponti
15.4 2812/24 | Hkdzpont V2 Tévh&szolgéltatd Kft. vezetékjog kivett dizem vegyes zéna
Mdtészalka Varos L rend(i kiziekedési
15.5 2812/43 | Jirda Onkorményzata vezetékjog kivett jérda cél kzteriilet
tulajd: Magyar Allam
Szalkay Laszlé kezel: Magyar Kozt kivett orszdgos l. rend( kbzlekedési
15.6 2812/19 | utca Nonprofit Zrt vezetékjog kdzuit cél kiszteriilet
Méatészalka Vdros Vt - Telepiiléskdzponti
15.7 2812/9 kézpark tnkormanyzata vezetékjog kivett kézpark vegyes zéna
Hékézpont + Vit - Telepiiléskozponti
15.8 | 2812/11/A/4 | Hokdzpont V3 Tavhdszolgiltatd Kft. | vezetékjog hékézpont vegyes zéna
tulajd: Magyar Allam
Bajesy Zsilinszky kezels: Magyar Kdzdt kivett orszagos II. rendd kdzlekedési
15.9 2812/5 Endre utca Nonprofit Zrt vezetékjog kozut cél kbzterliet
Métészalka Varos Vt - Telepiilésk&zponti
15.10 2817/11 Kdzpark Onkorminyzata vezetékjog kivett kGzpark vegyes z0na
Matészalkai Hékdzpont + Vt - Telepiiléskézponti
15.11 2821/Af9 | Hkdzpont V4 Tdvhészolgattatd Kft. vezetékjog kivett {izem vegyes zona
Métészalkai Hékézpont + Vt - Telepiiléskozponti
16 3171/12 Hékizpont V1 Tavhdszolgaltatd Kft. vezetékjog kivett iizem vegyes 26na
Térsashaz Mdtészalka Varos kivett lakéhaz, vt - Telepiiléskézponti
17 3170/6 {Onkormanyzati) | Onkormanyzata vezetékjog udvar vegyes z6ha
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Rékéczi Ferenc Mitészalka Vdros 1. rend{ kbzlekedési
18 3229/2 utca Onkormdnyzata vezetékjog kivett kozteriilet céld kizteriilet
il. rend( kdzlekedési
célli kdzteriilet
Matészalka Varos kivett beépitetlen Ki - Kiildnleges
19 3355/2 ut Gnkormanyzata vezetékjog teriitet intézmeényi z6na
Maitészalka Varos Ki- Kiilénleges
20 3355/5 Uszoda Onkorméinyzata vezetékjog kivett uszoda, udvar | intézményi zona

Szalkatavhé hétermelés tavvezeték rendszer

a. Primer: F{itdm és a hékozpontok koézott 90/75 °C névleges
b. Szekunder: HSkozpontok és fogyasztdi keriiletek kozott: maximum
65/45 °C lizemi

Tulajdoni hatér:
A csatlakozési pontokon elhelyezett mérémiiszerek, vagyis:

Az alhékézpontokban elhelyezett hicserélék belépd és kilépd oldalan
elhelyezett szondai.

Az alhékézpontokbdl kilépd és oda visszatérs fogyasztdi oldali szekunder
vezetékek hdcserélével torténd csatlakozasi pontjain elhelyezett
hémennyiségmérdi.

Az alhékézpontokban taldlhaté tdvhirendszerhez tartozé hdcseréldk és
a GEO-hécserélék kozott létesitett csatlakozasok és az ahhoz tartozd
mérémiszerek.

Hétermelbk egymaés kozti elszdmolasi mérési alapja:

GEO-HCS hécserélék szekunder oldali ki és belépd pontja kozétt mért
hémennyiség.

A hétermeld rendszer egyszerfisitett kapcsoldsi rajza az 1. sz. fiiggelékben taldlhat



HOTERMELGI RESZRENDSZEREK MUTSZAKI KOTELEZETTSEGEI

PRIORITASI REND

II.

(GEOTERMIKUS HOTERMELES:

. kozvetlen (HCS-GEO- 1-8). Mennyiségi korlatozas nélkill a teljes

termelt geotermikus hétartalom elsddleges atvétele.

(AZRAZAN %S VEGYES TUOZELES RASEGITES

. Fiitési szezonban* a geotermikus kozeg altal széllitott hé teljes

felhasznaldsa mellett a sziikséges eléremend héfokszint igények
kielégitésének sziikséges mértékéig.

. Nyéri iizemmenetben hirtelen, elére nem lathaté moédon jelentkezd

flités igények esetén a geotermikus héhasznositas teljes felhasznalasa
mellett a megnévekedett igények kielégitésének mértékéig.

. Geotermikus rendszer meghibasodésa, lzemzavara, bejelentett

o7

karbantartasi iddszak alatt jelentkezd hdigények esetén a sziikségletek
kielégitésének mértékéig.

*zemeltetési szerzédes 1,pontiaban megadott definicié szerint szerint,



Miiszaki megfelelés biztositasa:

Felek egyiittes hd eldallité rendszerének zavartalan és kifogastalan miikddése a
rendszerelemek miiszaki megfelelésének az eredménye. Ennélfogva Felek kitelesek
a rendszerelemek miiszaki megfelelését szavatolni, technolégiai rendelkezésre

allassal izemelni, vagyis:

1.

ii.

111.

iv.

vi.
Vii.

viii.

X1.

xii.

a rendszeres karbantartdsi munkakat minden részrendszerre vonatkozoan
elvégezni

a rendszeres felillvizsgalatokat, a fellépd felujitasigényeket minden
részrendszerre vonatkozban elvégezni

a kopé alkatrészeket és az iizemeléshez hasznalatos eszkozoket rendszeresen
caserélni

a mérdeszkozoket rendszeresen hitelesitetni

a hitelesitést nem igénylé ellendérzé méréket (feszmérdk, Aramlasmérdk,
jelz6berendezések...sth) rendszeresen ellendrizni

a tartoszerkezetek allapotat rendszeresen ellendrizni

a gépelemek elhelyezését szolgild épiileteken jelentkezs felqjitasi feladatokat
megallapitani, illetve azokat elvégezni, vagy a megfeleld hozzajarulasokat
megadni.

a sziirdk tisztitasat, szivattyik rendszeres karbantartasat elvégezni.

a tavvezeték Aallapotanak rendszeres feliilvizsgalatat, légvezetékek kiilsd
szigetelését rendszeresen ellendrizni és javitani.

A gépelemek vagyonbiztonsigara intézkedéseket tenni

Az irdnyitdstechnikai rendszer miikédését feligyelni, annak helytelen
miikédését, vagy programozisban térténd véltozasat jelezni, korrigalni

a rendszerelemek egyes részei a Szalkatavhd Kft. vagy 3. személyek teriiletein
talalhatdak. Felek kozott a rendszerelemek elhelyezésének és karbantartasi
munkélatok esetén a hozzaférésének feltételeit szolgaltatd részére biztositja.
(hiv.)-H8kozpontok/Uszoda.

A Szalkatavhé véallalja, hogy teriiletein elhelyezett eszkozokhoz torténd
hozzaférést Szolgaltatdé részére biztositja. Ennek érdekében intézkedéseket
tesz, sajat szabélyzataba foglalja és minden teriilethez legalabb 2 kulcsot

biztosit.

Az infrastruktira karbantartasinak hidnya a kapcsoloddé gépelemek és technolégiai
eszkozok élettartamat, izembiztonsagat befolyasolhatja, emiatt létfontossign az
épiiletek karbantartdsare is hangsulyt fektetni.*

*hiv. szerzodés



A technolégia olyan jellegii feldjitdsi munkalatai, mely a t8bbi részrendszer
{izemelését érinti, Vevd eldre jelezni koteles. A feldjitidst Vevd a Szolgaltatod
szolgltatését érint§ valtoztatésainak esetében, Felek egyiittes, egybehangzo
déntése alapjan végezhetdk el.

HOTERMELOI RESZRENDSZEREK SZAKMAI KOTELEZETTSEGEI

»Irdnyité Rendszer”:

A Szolgéitaték a Vevd igényeinek tdvhéelidtdsdra alkaimazott izemmddokat a jelenleg meglévé,
a hétermel6i kapacitdsokat irdnyitd, valomint az djonnan létrejévé geotermikus rendszer
irdnyitdsdhoz sziikséges feliigyeleti rendszerben a kdvetkez8 napra elére megtervezik, és annak
lehetéségek szerinti betartdsdval iizemeltetik a berendezéseiket.

Adat-monitoring
A rendszer tizemeltetését automatikusan, programozasi rend szerint és manuélisan,
kezel§i dontések szerint végzik a jelenlegi fiitGmiiben taldlhat6é, Vevd altal

fenntartott diszpéeser kézpont munkatarsai.
Az adatmonitoring pillanatnyi adatdramlas, a paraméterek valtozdsdnak kivetése

minden tavieliigyeleti ponton egységes, a teljes hétermel6 rendszer és a vérosi
hészolgaltatd hbigényei.

A rogzitett adatmonitoring 2 helyen torténik.
o A régzitett adatokat egyrészt a Vevé tulajdondban 1év§ szerveren taroljak

o Miésrészt a Geotherm FIRE tulajdondban 1évd szerveren taroljak.

Az adatrégzités célja a rendszeriizemelés utdlagos értékelése, a hatékonysag és a
gazdasdgossig javitdsa, a jovGbeni fejlesztések elSkészitése, vitds helyzetek
tisztazasa, kotelezd jelentések elkészitésének segitése. Minden rendszeradat
rogzitésre keril, kiilonds tekintettel a kiils§ hdmérséklet: adatok érara lebontott
értékeire. A hémérsékletadatok regisztralasahoz egy Vevd ltal megadott kérnyezeti
hémérdk adatait kell hasznalni. Minden hékozpont sajat kornyezeti hdmérséklet
jelzd rendszerrel rendelkezik, a menetrend pontos kévetésének érdekében.

Adatvédelem:

Felek egyiittesen szavatoljdk az adatok biztonsigat és barmely Fél részérdl
bekévetkezé adatvesztés esetén sajat adatallomdnyuk Kooperacion belili

megosztasat.



Felek egyiittesen kijelentik, hogy a monitoringozott adatokat harmadik fél szdmara
csak egybehangzd dontésiik eredményeképpen adhatjak oda.

A megval6sulé irdnyitastechnikai rendszernek a kévetkezs sajatossdgai vannak:
- Tobb, fiiggetleniil m{ik6dé helyszin.
- Adatcsere PLC alapu+ kapcsolt online tavoli hozzaférési opcid
- Operatori allom4s: Szalkativhd diszpécserkozpont, Matészalka
-Kiilonleges operatori dllomdsok ezen kiviil: Geotherm FIRE Kft. Kézponti Iroda,
Budapest

-A technolégia feliigyelete, miikddtetése a kezeldk feladata. A kezelok a
technolégiai busra csatolt operdtorr dllomdsokon figyelhetik a folyamat
allapotat a rendszer miikodését befolyasolé paramétereket, 4j szabalyozasi és
mérési csatornikat definidalni miikédés kozben a kiildnleges operdtori
4llomdson lehetséges. Felek minden ijraprogramozési eseményrdl

egyiittesen dontenek.

-A helyszinek kommunikéaciés kapcsolata a jelenlegi adatdramlasi rendszerrel és
kiegésziilt internet alapii jelforrasok alkalmazasaval torténik.

-A tavoli hozzaférés biztositasdhoz a telepitett internet végpont és GPRS hibajelzés
411 majd rendelkezésre. A sziikséges elfizetést az lizemeltetd biztositja (GSM GPRS
3G/4G vagy LTE mobil internet, varhatéan havi 2GB kerettel).
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Szakmai megfelelés biztositdsa
A Matészalkai diszpécser koézpontban dolgozé munkatirsai a Fogyasztdi

igényeknek megfelel6en kezelik a hétermelé eszkozoket ezért fontos, hogy minden
részrendszer specidlis miikodési mechanizmusat megismerjék.

Kezel6knek az Uzemeltetési szerzédésben foglaltak szerint kell eljirni, emiatt a
geotermikus rendszeroldallal kiegésziillt hétermelés miiszaki ismereteit el kell
sajatitaniuk. Az iizemeltetés soran a megfeleld dontéseket kell meghozniuk, mely
a Felek szerzddéses egyezségeit sem terhelik {izemeltetésbil eredd vitas
kérdésekkel. Felek ezért megallapodnak, hogy egymas kezeléi szidmara a
sziikséges oktatdsokat sajat rendszereikrdl elvégzik, és a napi miikodéshez
sziikséges dokumentacibk egy példanyat a Matészalkai diszpécser kozpont és
munkavallaloi szamara biztositjak.

Az miiszaki mellékletben foglalt kitételek kezelGi dontéseinek betartiasaért a
kezelGket foglalkoztaté munkaltatod vallal felelGsséget.
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MUKODES

Def:, Fitési szezon” alatt a Felek azt az idészakot értik, amikor a Vevd részérdl
fitési igény lép fel (Uzemeltetési Megdllapodds 5.5.1 pontja)

Ny4éri szezon

A nydri idészakban a tavhdrendszer hdéigényét a Geotherm FIRE dltal
létrehozott geotermikus tavhérendszer biztositja (GEQ). Amennyiben
eléfordul, hogy néhany érara ez a hémennyiség nem elégséges, 1igy a
Szaikatavhé kazan inditdsdval biztosithatja az igények kielégitését.

Karbantartasi iddszakra vald tekintettel Geotherm FIRE sziikség esetén
elére bejelentett idészakban igényelheti kiegészits, helyettesitd hdenergia
elfallitasat a Szalkatavhé hdel6allité rendszerébdl.

Geotermikus rendszer természetébdl addddan az tervezetten indithatd, és
képes a hdigények maradéktalan biztositdsara az elSirt nyari menetrend
szerinti héfokon. Emellett a héforrds természetébdl adéddéan a tervezett
inditédst kovetd 14 napon belill valtozhat a rendszer csicsteljesitmény
elérésének 1d6tartama.

Emiatt a geotermikus rendszer minimum iizemelési ideje: 2 hét+1 nap
felallasi id8. Karbantartasi idGszakban jelentkezd inditasi igény esetén az
inditds fenti paraméterek szerint mérlegelend§. A karbantartids kozben
jelentkezd rendkiviili inditdsi igényt minden esetben az inditast megeldzé:
min. 3 nappal kell jelezni.

Eléfordulhat, hogy nyari iizemmenetben a fogyasztoi hékoézpontokbdl nem
jelentkezik annyi héigény, mint amennyit a termalkat rendes iizemeneti
termeléssel kielégit. Ebben az esetben a hdkézpontokbdl jelentkezd jel
szerint a rendszer automatikusan kisebb termelésre szabdlyozza vissza a
termalkutba épitett buvarszivattyGt. A szabalyozas nyomas alapd, de
termelési témegaramra vezet vissza. A buvarszivattyi 15 m3/h termelésnél
alacsonyabb fokozatra nem szabalyozhat6 vissza.

Fiitési iddszak
F{itési iddszakban a tavfiitési hdigény folyamatos, és napon beliil csak kissé

valtozd teljesitményti geotermikus tizemre ad lehetéséget.

Amikor a GEO hdcseréls belépd és kilépd agan ért hémérséklet értékek nem
érik el a menetrendi eléremend hémérsékletigény érték hatarat, a rendszer
a tdvhérendszer sajat hdcseréldjérdl levett hdmennyiséggel automatikusan
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segit r4 a munkakozeg felfiitésére.

A geotermikus rendszert visszaszabdlyozni a fogyasztdsi igények vonatkozdsdban
szabad, ledllitani TILOS. A geotermikus rendszer ledllitdsa kizdrélag a Geotherm
FIRE operdtori dllomdsdrol érkezd utasitdst kévetden engedélyezett. Kivétell
képez ez alél a rendszer olyan mértékidi meghibdsoddsa, amely az
elldtdshiztonsdgot, vagy egészség és/vagy jelentds vagyonbiztonsdgot veszélyeztet.

Felek részrendszereinek részletes technolégiai hattere:
1. Geotherm FIRE-Kft:

Létesitmények
Fébb elemei:
« termeldkit,
tavvezeték,

« hoéatadas,

- - | Jellemzé

SSZ. . Létesitmény megnevezése | mertek
Termeld energetikai termaikut 1200 m-s talpmélységgel max 60

1 | m¥%h 60-65 Ce viz kitermelésére 1db
Termélkitba épitett blivarszivattya SP 60-5 1db
Kiemelt ktfej nyomas hémeérséklet regisztralé miiszerekkel
kabelbevezetéssel és hidrodinamikai mérdcsonkkal, hbszigetelt

3 | kotfejszekrényyel. 1db
|I-s nyomaszonét kialakité géphaz a termalkit meliett, kitermelt viz
kut buvérszivattyls és szabad kifolyasos vizmérésvel és NB 50-

4 | 250/257-s nyomasfokozé szivattyll beépitésével 1db
K-5 hokdzpontba bekdtés 2 db primer hdcseréld sorba kétésével

5 | hidraulikai okok miatt 2*1 MW teljesitménnyel 1db
K-4 hikdzpontba bekétés 2 db primer hicserélb sorba kotésével

6 | hidraulikai okok miatt 21 MW teljesitménnyef 1db
K-1 hékozpontba bekdtés 2 db primer hdcseréld sorba ktésével

7 | hidraulikai okok miatt 2*1 MW teljesitménnyel 1db
V-1 hékdzpontba bekdtés 2 db primer hécseréld sorba kdtesével

8 | hidraulikai okok miatt 2*1 MW teljesitménnyel 1db
V-1 hékdzpontban |l-s nyomasfokozo egység beépitése NB-50-

9 | 250/257 szivattylk segitségével 1db
V-2 hékozpontba bekétés 2 db primer hicseréld sorba kotésévet

10 | hidraufikai okok miatt 2*1 MW teljesitménnyel 1db
V-3 hiskdzpontba bekétés 2 db primer hicseréld sorba kotésével

11 | hidraulikai okok miatt 2*1 MW teliesitménnyel 1db
V-4 hékozpontba bekotés 2 db primer hiicseréld sorba kotésével

12 | hidrauiikai okok miatt 2*1 MW teljesitménnyel 1db
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L@tesitmény megnevezése

L EERERAIIIRL e T R "-;ﬁ 5

13 Strandl Ieuritorendszerre racsatlakozas o Tdb

Hékdzpontokat és strandot dsszekdtd 250/160-s PP-P10 vezeték
14 | kiépitése 2848 m
Termelfkiat

A kit mélysége 1200 m, a kinyerhet§ viz mennyisége ~60 m3/h (1000 Uperc)
hémérséklet ~60-65 °C. A termalviz kinyeréséhez a kitba ~72 m mélységben
KS knatszivattya. Termeld esévezetékének mérete DN150, és a katbél kilépd viz
szintén DN150 méretii vezetéken jut el a tavvezetékrendszeren keresztill a
fogyasztoi alhdkozpontokba. A buvar és a tovabbitd szivattytk Gsszehangolt
vezérlése Dbiztositja a kivalasi pont feletti folyamatos nyomastartast,
megakadéalyozva mindenfajta kivalast, kicsapddast a tavvezeték halézatban. A
bavarszivattyinak a halézati szivattyik el6tt 1 baros elényomaéast kell
biztositani a héalézati nyomadasfokozé szivattyukkal egylittmiikédés
szinkronizalhatésiga (vezérelhetésége) miatt. Leallaskori hélift esetén, illetve
kuatfelijitdskor és esetleges blvarszivattyu csere esetén az 1 baros elényomés
vezérlési programmal csokkenthetd.

gy a blivarszivattyt maximalis teljesitményét az alabbi Q-H adatokbél lehet
megadni.

Geodetikus magassag 20m

+ Elényomas 10m

+ Cs0 és vizmérési veszteségek 5Hm
Osszesen H = 36m
Q= 60m3/h

Beépitendd buvarszivattyd: Franklin motoros Grundfos SP 60-7
frekvenciavaltott hajtassal.

Hdéatadas

A tavfiitési alhokozpontokban telepitésre keriild termal hécserélok a fogyasztoi
visszatérd koroket eldfiitik és a téli csiicsiddben sziikséges mértékig a flitémii
képes a hidnyzd hdémennyiséget pétolni a jelenlegi meglévd rendszerén
keresztiil. A bekotést kévetden minden hékézpontban a két db primer hicseréld
sorba van kapcsolva. A 2 db hécseréld tipus TL10-BFG, kapacitdasa 2*1 MW. A
primer hdcseréld nagysaga természetesen a  tavhdéellatis  cstics
teljesitményéhez igazodik. A hdcserélék mellett elhelyezett szivattyak:
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Tévvezeték

A termel6kiit a Banki DonAt utcai gardzssornil, a varosszéli Gnkormanyzati
z61d teriileten keriil lemélyitésre. A kitbél bivarszivattyd dltal kinyert termal
kézeg a 80 m-re lév8 tavfiitési alhdkdzpontba kerill, az ide telepitett
nyomdsfokozé szivattytk kozremiikédésével, a fold felszine ald telepitett
szigetelt, NA 150-es méret{i termél tévvezetéken tovabbi 6, Osszesen 7
alhékozponti hfcserélén keresztill, amelyek Gsszesen 1365 lakast és szdmos
kozépiiletet szolgdlnak ki, azt kovetden az uszodanal tervezett pihentetd/hiit6
tavakba keriil 4tmeneti tarozdsra. A vezeték nyomvonaldnak hossza (gerinc)
2707 m. A teljes kaszkddrendszerii kiépités hét hékozpontot 14t el kerekitve
2848 méteres vezeték hosszal lehet osszekdtni 1d. hossz-szelvények melynél a
hékbzponton beléli 0,5 méteres Atvezetési szakaszokat is figyelembe véve a
teljes zart csészakasz hossza 2852 m

A tavvezeték rendszer végig zart, épiletben vizkiengedés nem torténik (csak
zart héelvételre keriil sor a hicseréldkben.

A csérendszerben 10 bar feletti nyomés nem alakulhat ki a rendszer
biztosithatésaga és a belteriileten valé kiépités miatt.

A csdrendszer anyaga a nem til magas hémérséklet 60 (max. 65) Co és a
termélviz jelentés szabad széndioxid tartalméra valé tekintettel pp csd keril
betervezésre.

A pp csérendszer rugalmas csérendszer, azaz a h6tdgulasokat az igynevezett
szinuszos fektetéssel fel lehet venni, hizas-biztos elektrofittinges kotések
mellett. Ennek ellenére minden irdnytérésnél - a nyomécsoveknél szokdsos -
beton megtdmasztist alkalmazni kell megtdmaszté parndzéssal. A pp anyag,
10 baros nyomdcsévet 250-s KPE anyagi véddesbbe kell purhab szigeteléssel
elkésziteni.

Nyomidstartéis

Mivel minden hékozpontban a hasznalati melegviz és a fiitési hdcseréld sorba
van kapesclva ezért minden hékézpontban a hdécserélékén 5+5 = 10 m
nyomdsveszteség keletkezik. Mivel a hékozpontba vald belépéstdl a kilépésig
NA 100 méretii vezeték és szerelvények keriilnek telepitésre, tovabbi 5 méteres
veszteséggel kell szamolni. Vagyis a hdékozpontonkénti nyomdasveszieség
tsszesitve elérheti a 15 m-t, azaz osszesen 1,5 bar-t, amit tovabb ndvelhet a
tadvvezeték geodetikai kornyezete is! a teljes vezetéken a termalkat van a
legalacsonyabb ponton és a teljes vezetéken a maximalis emelkedés 5 méter.
Ezen emelémagassagot gyakorlatilag az els§ 1500 méteres szakaszban, vagyis
az els§ négy sorba kotott, kaszkadba kapcsolt h6kozpontnal eléri a vezeték, a
I1. nyomasfokozati szakaszon az utolsé 3 alh6kozpont helyezkedik el.
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A termalviz és a vezérlési rendszer miatt Grundfos NB rendszerti szivattytit
valasztottak frekvenciavaltott hajtdssal, hogy a rendszert mindig az aktuélis
munkapontra lehessen hizni. Mivel az NB szivattyik nem meriil§ szivattyik
ezért a kis frekvencia tartomanyban sincs hiitési gond. A sorba kapcsolt
nyomasfokozas miatt a nyomasfokozati szakaszokat tigy kellett megvilasztani,
hogy azonos nagysagi NB szivattyik keriiljenek alkalmazdsra.
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MUGKODESI PROTOKOLL

Felek rendszereiket, rendszerelemeiket az alabbi protokoll szerint izemeltetik:

A. Normél Uzemmenetben

a. minden hibatlanul m{ik6dé résztermeld egység esetén a prioritasi rend elvei
szerint kell iizemeltetni a hétermeld részrendszereket.

b. Normal tizemmenetben a Geotermikus hétermeld egység 1 bekapesolas és 0
kikapcsolas mellett iizemel, nyari karbantartasi id6szak nélkiil.

Sziikség esetén eldore bejelentett karbantartdsi idoszakot arra az id0szakra kell
idéziteni, amikor a lehetd legkisebb hdigény lép fel a fogyasztdi oldalon. Sziikség
esetén a karbantartdsi idészak tdrgyév julius honapjaban 1 hetes ledllds lehet. A
termdlviz kémiai Gsszetételétdl] fiiggden karbantartdsra néhdny (3-4) évente lehet

sziikség.

c. Vevd, mint a legrugalmasabb és legnagyobb beépitett teljesitménnyel
rendelkezd résztermel§ rendelkezésre 4ll teljes fiitésszezonban. Mivel a kiils§
kérnyezeti hémérsékletek eldre mnem ismertek, ezért visszamendleg,
monitoringozott adatokb6él kalkuldlt hémennyiség becslés lehetséges
(gAzmennyiség becslés).

d. Felek kozos célkitlizése normal iizemmenetben a gazfogyasztas csékkentése
és a megtjuléd, vagy kapcsolt energiaforrasok elényben részesitése.

e. Felek kozos célkitiizése tovabba a fogyasztok minél nagyobb megujulé
részarannyal elGallitott energidval torténd elldtasa. Mindennek energetikai
szempontok szerint az alacsony héfokszintd tavfiitési menetrend és
épiiletenergetikai fejlesztések eldnyben részesitése kedvezhet.

19



B. Uzemzavar esetén

a. Felek egyetértenek a HELYETTESITESI PRIORITASI REND megallapitdsaban,
miszerint:

il. GEOTERMIKUS ENERGIATERMELES SZUNETEL: Azonnali fiitémii
rasegités szilkkséges. Szalkatavhd helyettesit.

1ii. SZALKATAVHG FOTES SZUNETEL: Szalkatavhé belsé iizemzavar protokoll
16p életbe, valamint a t4vhétermelési torvény (2006. évi XVIIL. térvény a
tavhészolgaltatasrdl) ellatasbiztonsagi intézkedései szerint jar el.
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GéAzkazén risegités:

Felek tisztiban vannak azzal, hogy a hdszolgaltatési szerzidés teljesitésének
érdekében gazkazan rasegitésre a téli iddszakban mindenképpen sziikség van, a
kiils§ hémérséklet fiiggvényében valtozd mértékben. E tekintetben a korabbi flitési
adatokat, Vevl8 bevezethet6 hdémennyiségére vonatkozé irdnyszamokat
(hémennyiség becslés), becslés szinten kell kezelni. Rendkiviili iddjarasi
kérilmények esetére Vevd rendelkezésre allassal biztositja a hdszolgaltatasi
szerzbdésben foglalt hdigényekre vonatkozé iranyelveket. A bevezethetd
hémennyiségeknek szimara felsG korlatja nincs.

Véarhaté rasegitési protokoll:

a. Nyari fiizemmenet: Geotermikus hétermelés mellett alkalmi, révid
id6tartam rasegitésigény varhato

b. Atmeneti idészakokban alkalmi bekapcsoldsok varhatéak, napi
rendszerességgel. Ekkor a diszpécserkozpontban meghozott dontések kiemelt
fontossagiak a tekintetben, hogy a prioritasi rend betartdsa probléma mentes
maradjon.*

c: Téli iizemmenet: allanddsul a fiitdémi iizemmenet, melynek felsé korlatja
nincs, a prioritasi rend megtartiasa mellett.

*Vit4s helyzetek kezelése az alabbi rend szerint zajlik:

1. Vitds helyzet jelzése az esemény, annak iddpontja és az elmaradt hémennyiségigény
megjelolésével a vitas helyzet felismerésének idépontjaban.

2. Vitas helyzet tudomésul vétele legkésébb a tdrgyhénapot kdvetd 3. napig.

3. Vit4s helyzet rendezése, annak megallapitdsakor az elmaradt haszon rendezése .az Uzemeltetési

Szerzddés x. pontja szerint
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MERESI PROTOKOLL (mérék helye és gyéri szdma, ha mér van)

Felek kozott az elszamolas 6nallé szadmlazas szerint torténik. A szdmlazas alapja
az egylittesen elfogadott Hémennyiségmérék mért értékei.

HM hitelesitését a helyszinen, jegyzdkényvben kell vezetni (2. sz. fiiggelék rendszeres
téltése).

Felek a hitelesitett, szimlazasban részt vevé HM jegyzdkonyvezett adatait minden
hitelesitést kévetden frissitik, 1j jegyzfkonyv formajaban.

Felek kozés megegyezés szerint wjabb mérfeszkozoket elhelyezhetnek a
rendszerben, az elhelyezésrdl szintén egyiittesen ellenjegyzett jegyzOkonyvet
készitenek.
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KARBANTARTASI PROTOKOLL (minden hétermelére)

Felek kifejezetten figyelembe veszik az egyes résztermelSk rendszeres, elGzetesen
bejelentett karbantartasi idészakait, termelésiiket ehhez igazitjak:

Teljes karbantarias
Rogzitett karbantartisi iddszakok:

1. Geotherm FIRE: minden 3. év jilius hénapban 1 hét-teljes tizemsziinet
(elmaradhat a rendszer ellendrzési eredmények fiiggvényében)

2. Szalkativhd: Gazsziinet napja, amit a foldgaz eloszté hataroz meg

Ezen kiviil es8, in. rendkiviili karantartdsi sziineteket elézetes bejelentéssel kell
elSterjeszteni, Felek egyiittesen dontenek a tervezett, de nem rendszeres
karbantartési id§szak helyettesitési rendjérdl.

Részleges karbantartés

Teljesitménycsokkenéssel jard, de iizemsziinetet nem eredményezd miiveletek
elvégzése lehet alkalmi (meghibdsodott gépelem vizsgdlata, javitasa, cseréje), vagy
rendszeres (sz{ir6tisztitdsok, szivattyiprobak...sth.)

A teljesitmény cstkkenéssel jaré rendszeres részleges karbantartdst igényld
feladatokré]l kezel6k szamara hozzaférhetd elektronikus helyen elhelyezett
jegyzbkonyvet kell vezetni.
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KAPCSOLATTARTASI PROTOKOLL

Szolgaltatb kozvetleniil tart kapcsolatot Vevével.

Felek résztermeldnként kiillon vezetett adatszolgéltatast és elszamolast
készitenek.

A kapesolattartdsban egyesitve, de nem sziikségszeriien egységesitve Vevs vesz
részt a hatésagok tajékoztatasaban és a hatésagok felé torténd adatszolgéltatassal

kapesolatos kommunikacioban.

Vevé tart kapcsolatot a Fogyasztékkal. Fogyasztéi bejelentések és panaszok
{igyintézési szintl kezelését Vevé végzi, rendszerbe torténd beavatkozas szintjén
pedig Vevs végzi. A panaszkezelés tekintetében Vevé adhat utasitast a
diszpécserkdzpont manualis valtoztatédsaira. Napi szintd kezelési feladatok
tekintetében beavatkozdsi jogkdre van.

Vagyont, koltséget, rendszerprogramozist érintd kommunikéciés igények
tekintetében Felek egyiittesen dontenek. A menetrenden kivill es6 utasitasokat,
melyek a prioritasi rend valtozaséval jarnak, vagy lényegesen befolyasoljadk a
beadhaté hémennyiséget Felek egytittesen és egybehangzban dontik el. Ilyen
esetekben irdsban megerdsitve oldanddk fel az esetleges vitas helyzetek
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1.sz.FUGGELEK

A geotermikus rendszer egyszeriisitett kapcsolési rajza
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2.52.FUGGELEK

Méréeszkozok

Neve

Szdma
1.hitelesités
2. hitelesités
3.hitelesités
4. hitelesités
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AJANLATTETEL
MATESZALKAI TAVHOSZOLGALTATO KFT.

TAVHOBESZERZESI PALYAZATI
FELHIVASARA
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Kiadmanyozia 2019.03.13 09:35

ADGAUHETWELBTROHRISAARSALTRESTETT (.,
nova mFarkas Géza [SK]m d

36500/1426-12/2019.4lt.

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG

Tirgy: vizjogi [étesitési engedély
Ugyirat szdma: 36500/1426/2019.41t.
Ugyintézé: Magi Bedta

Telefon: +36 (42) 310-137/112

Ugyfélfogadis: 4400 Nyiregyhaza, Kolcsey utca 12-14.
H, Sze: 9:00-12:00, 14:00-16:00, P: 9:00-12:00
Iratitvétel: 4400 Nyiregyhdaza, Erdé sor 5.

HATAROZAT

A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag (fovabbiakban:
Katasztrdéfavédelmi Igazgatdsdg), mint eljar6 hatésag a Geotherm Fire Kft. (Budapest,
Hungaria koruf 83.), mint engedélyes részére a Matészalkai geotermikus fiitési rendszer

(hévizkit és vizellatas)

vizjogi létesitési engedélyét

jelen hatarozat véglegessé valasanak napjatol ezen hatarozattal engedélyezett
vizilétesitményre adott vizjogi lizemeltetési engedély véglegessé valasaig, de legkés6bb
2022. marcius 15.-ig

az alabbiak szerint adja meg;:

Tervezd
Vezetd tervezd
Tervszdm

A tervdokumenticio késziilt

: Geotherm Fire Kft. (1143 Budapest, Hungdria krt. 83.)

Tolnai Zoltan vezetd tervezd (VZ-VKG/06-01160)

: 2018. november 5.

A beruhizds soran igénybe vett teriilet:

Telepiilés: |Helyrajzi | Tulajdonos/kezelé: Egyéb jogosult:
szam:
Matészalka (2868/90 |Matészalka Varos Onkorményzata vezetékjog: Magyar
(Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.
E.ON Tiszanthli
Aramhalézati ZRt.
2868/73 | Matészalka Varos Onkorméanyzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.




E.ON Tiszantuli

(4700 Métészalka, Hosok tere 9.)

Aramhalézati ZRt.
2868/74 |Mitészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.
E.ON Tiszantuli
Aramhalézati ZRt.
2868/58 | Matészalkai Tavhdszolgaltato Kft.
(4700 Matészalka, Munkacsi 0t 17.)
2868/37 |Matészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.
2868/75 |Métészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.
E.ON Tiszantali
Aramhélézati ZRt.
2868/41 | Matészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: E.ON
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Tiszéntli  Aramhalézati
ZRt.
2868/32 |Matészalka Varos Onkormdanyzata vezetékjog: E.ON
(4700 M4tészalka, Hosok tere 9.) Tiszantali  Aramhalézati
ZRt.
2868/60 |Matészalka Varos Onkormanyzata
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.)
2868/89 | Matészalka Viros Onkormanyzata
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.)
2006 Matészalka Varos Onkorményzata vezetékjog: E.ON
(4700 Matészalka, Hsok tere 9.) Tiszantali  Aramhaldzati
ZRt.
2032 Maitészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: E.ON
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Tiszéntali  Aramhélézati
ZRt.
2863/5 Matészalka Varos Onkorméanyzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.
E.ON Tiszantuli
Aramhalézati ZRt.
2863/3 Matészalkai Tavhdszolgaltato Kft.
(4700 Métészalka, Munkécsi at 17.)
2862 Matészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hostk tere 9.) Telekom Tavkdzlési
NyRt.
E.ON Tiszantali
Aramhalézati ZRt.
2812/2 Miatészalka Varos Onkorméanyzata vezetékjog: E.ON
(4700 Métészalka, Hsok tere 9.) Tiszantdli ~ Aramhalézati
ZRt.
2812/4  |Matészalka Varos Onkorményzata
(4700 Matészalka, Hbsok tere 9.)
315011 Matészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: E.ON

Tiszantali  Aramhélézati
ZRt.




3170/5  |Matészalka Varos Onkormanyzata vezetékjog: E.ON
(4700 Matészalka, Hostk tere 9.) Tiszantili Aramhéldzati
ZRt.
3167/10 |Matészalka Varos Onkorményzata
(4700 Méatészalka, H3sok tere 9.)
3167/3  |Magyar Allam
vagyonkezeld:
Magyar Kozut Nonprofit ZRt.
2812/38 | Matészalka Varos Onkormanyzata
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.)
2812/24 | Matészalkai Tavhoszolgaltato Kft.
(4700 Mateészalka, Munkacsi at 17.)
2812/43 | Mitészalka Varos Onkorményzata
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.)
2812/19 |Magyar Allam vezetékjog: E.ON
vagyonkezel&: ';Etzéntﬁli Aramhélézati
Magyar Kozt Nonprofit ZRt. )
2812/9 Matészalka Varos Onkorményzata
(4700 Matészalka, Hostk tere 9.)
2812/11/A | Métészalkai Tavhészolgaltatd Kft.
/4 (4700 Matészalka, Munkécsi ut 17.)
2812/5 Magyar Allam vezetékjog: E.ON
wpribesib: ’gitzéntﬁli Aramhélézati
Magyar K6zut Nonprofit ZRt. ’
2817/11 |Métészalka Viros Onkorményzata vezetékjog: Magyar
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.) Telekom Tavkozlési
NyRt.
E.ON Tiszantali
Aramhalézati ZRt.
2821/A/9 |Matészalkai Tavhoszolgaltatd Kit.
(4700 Matészalka, Munkécsi 4t 17.)
3171/12 | Matészalkai Tavhdszolgaltatd Kft.
(4700 Matészalka, Munkacsi 0t 17.)
3170/6 Matészalka Viros Onkormanyzata
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.)
322972 Mitészalka Véros Onkormanyzata vezetékjog: E.ON
(4700 Matészalka, Hésik tere 9.) Tiszantili Aramhal6zati
ZRt.
335572 Matészalka Varos Onkorményzata
(4700 Matészalka, Hosok tere 9.)
3355/5 Matészalka Viros Onkorményzata
(4700 Méatészalka, Hsok tere 9.)

Teriilet feletti rendelkezés:  sajdf tulajdon és tulajdonosi hozzdjdrulds

I. a. A létesitendd hévizkit fobb miiszaki adatai:

Mitészalka 2868/90 hrsz.-u teriileten.

A tervezett hévizkat a Matészalka Varosi és Térségi Vizmii
889-5/2010. szamu hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai
védbéidoman beliil helyezkedik el.

A tervezett kit helye:



A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal
Nyiregyhazi Jarasi Hivatala 6289-25/2018. szamu
hatérozata alapjén jelentds kdrnyezeti hatds nem
feltételezheto.

E. O. V. koordindtdi: X= 295,600

Y= 895,383
mélysége: 1200,0 m
csovezése: 0,0 - 5,0m-ig, 419/399 mm-es acél
- 0,5 -310,0 m-ig, 339,7/320,4 mm-es acél
-260,0 -1000,0 m-ig, 244.5/224 4 mm-es acél
-950,0 -1200,0 m-ig, 139,7/124,3 mm-es acél

A szirérakat, a feltart vizad6 réteg helyének, vastagsdganak, az igényelt vizmennyiség és
vizminéség biztositdsanak figyelembevételével megfeleld helyen és hosszban szlirdzve,
kavicsolva alatta iszapgytijtével.

A vizkivétel célja: Geotermalis fiitési €s hasznalati melegviz rendszer hévizellatisa.

A kattal szemben tdmasztott vizigény: 1000,00 I/p

I. b. Kiutfejkialakitas:

1 db hdszigetelt kithaz (felszini kialakitas\)
2,06x1,00x 1,20 m

1 db Grundfos SP 60-7 tipust bavarszivattyl
Q: 60,0 m*/6ra; H:35,0 m; P: 13 kW
kutfej-gépészet egyéb szerelvényei engedélyes terv szerint.

Kutbekotd vezetéket nem lehet meghatarozni, a halézat fogja tartalmazni.

I1. Geotermailis rendszer miiszaki jellemzdi:
1. Elé6zmények:

A jelen engedélyezés targyat képezoé beruhidzas célja, hogy egy termal termelékiton alapuld
vezetékrendszer altal a hdéfogyaszték a kinyerheté termalviz hoétartalmanak minél nagyobb
mértékll hasznositasat érjék el, ezaltal olcso, helyi €s komyezetbarat flitési energiaval részben
kivaltsak a jelenlegi foldgazfiitésen alapuld rendszereket és csokkentsék az ebbdl szarmazd
szén-dioxid emissziét.

A projektet a Komyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program keretében kivanjak
megvalositani, a tervezet a KEHOP-5.3.2-17-00024 azonosité szdmot kapta. A matészalkai
geotermalis tdvhoérendszer fejlesztése soran az 1706 tadvhészolgéltatidsba bekapcsolt lakdsbol
1365 tavho- és HMV igényét lehetne részben kielégiteni. A 2,5 MW-os megujulé energia
kapacitas lehet6vé teszi, hogy mintegy 34.000 GJ energiaval lassék el a felhasznélokat, és éves



szinten 2201 tonna CO,-t véltsanak ki. Eves szinten 318.658 m? termalviz kitermelését tervezik
egy Uj kat furasaval. A termdlvizet 7 alhokozponti hécserélén keresztiil juttatndk el a
fogyasztdkhoz.

2. Vizellatas:
2.1. Vizbeszerzés:
A vizbeszerzést a tervezett 1. szamu hévizkitrdl tervezik megvaldsitani.

A fiitési idény: oktéber 15-4prilis 15. (192 nap)

2.2. Vizigény:
Gazdasagi céla  megujulod
energia célu: - téli id6szak: 1427,0 m*/d 274.032,0 m3/év
- nyéri id8szak: 258,0 m®/d 44.626,0 m>/év
- Osszesen: 318.658,0 m3/év

2.3. Vizkezelési technologia - vizellatas modja:

A termeldkut a Banki Donét utcai gardzssorndl, a varosszéli dnkorményzati z61d teriileten keriil
lemélyitésre. A kutbol buvarszivattyd altal kinyert termal kézeg a 80 m-re lévd taviiitési
alh6kozpontba keriil az ide telepitett nyomasfokozd szivattyuk kozremiikédésével. Ezt
kovetden felszin alatt vezetett, szigetelt, NA 150-es méretli termal tdvvezetéken tovabbi 6,
dsszesen 7 alhdkdzponti hdcserélét fog kiszolgalni, amelyek 6sszesen 1365 lakést és szamos
kozépiiletet fiitési és hasznélati melegviz héigényét biztositjak. A h6hasznositast kdvetéen az
uszodénal tervezett pihentetd toban, mint Aatmeneti hiit6toban keriilne elhelyezésre a
hasznaltviz, majd hiilést kévetden a Bordancs-csatorna fogadja be a hasznalt vizet. A tavfiitési
alh6kdzpontokban telepitésre keriilé termal hécserélok a fogyasztoi visszatérd korsket eldfiitik
és a téli csucsidoben sziikséges mértékig a fiitdbmil képes a hidnyzé hémennyiséget pétolni a
jelenlegi meglévé rendszerén keresztiil. A pihentetd té és a hasznaltviz elvezetés nem targya
jelen engedélyezési eljarasnak, arra vonatkozodan kiilon vizjogi létesitési engedély keriil
kiadésra.

2.4. Engedélyezett vizilétesitmények, berendezések:

2848 m 250/160-s PP-P10 vezeték
gerincvezeték + atkétések

132 m NA 300 acél véddcso

2.5. Kézmiikeresztezések:

A tervezett beruhdzas az E.ON Tiszantali Aramhél6zati Zrt. kezelésében 16v6 22 és 0,4 kV-os
hélézatat, a Magyar Telekom NyRt. foldalatti/foldfeletti tAvkozlési halozatat, a NYIRSEGVIZ
ZRt. iizemeltetésében 1évé szennyvizcsatorna halézatot és vizvezeték halozatat, a TIGAZ-DSO
Foldgazeloszté Kft. kozépnyomasu gazelosztd héalozatat érinti/keresztezi/megkdozeliti.

II. Engedélvesnek a vizilétesitmények létesitése sordn az alidbbi eldirdsokat kell
betartani, illetve betartatni:

1. A kivitelezést csak véglegessé valt vizjogi létesitési engedély birtokaban szabad
elkezdeni az engedélyes terv és jelen hatarozatomban eldirtak szerint.



10.

11.

12,

A kut koril 10 m sugari kérnek megfelelé egészségiigyi védéteriiletet kell kialakitani.

Amennyiben a furds folyaman az elSirdnyzott mélység elérése el6tt sikeriil olyan
mennyiségll, mindségl és hdmérsékletii vizet feltarni, mint amilyennek kitermelésére a
kut 1étesiil, tovabbfiirast nem lehet végezni.

A kutat ugy kell kiképezni, hogy az lizemi mérések (vizszint, vizhozam, vizmennyiség)
elvégezhetdk legyenek.

Ha a vizimunka elvégzése, illetve a vizilétesitmény megépitése vagy 4talakitisa
engedély nélkiil vagy az engedélytdl eltéréen tortént, az lizemeltetési engedély kiaddsa
megtagadhatd és az eredeti dllapotot helyre kell allitani. Amennyiben a hatdsdg a
létesitmény megvizsgaldsa utdn - az eset ¢sszes koriilményeire is figyelemmel - a
fennmaradasi engedélyt utélag megadja, a létesitd birsag fizetésére koteles. A birsag az
engedély nélkiil létrehozott épitmény értékének 80%-4ig, engedély nélkiili
vizimunka vagy vizhasznailat esetén 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

A kutfejen 0sszegz6 vizdrat kell elhelyezni. Havonta egyszer a vizszintek (iizemi, 1 6ras
nyugalmi) €s a vizhozamok mérését, naplézasat is el kell végezni. A vizméréora allasat
rendszeresen havonta, a hénap elsé munkanapjan le kell olvasni és a helyszinen tartott
mérési napléban dokumentélni. Ha a mérdeszkdz meghibasodik és a vizhasznil6 a
mérésrél 30 napon beliill nem gondoskodik, az adott elszamolasi id6szakot nem
mértnek kell tekinteni. A mér6eszkozok meghibasodasat vagy cseréjét a vizhasznalé a
teriiletileg illetékes viziigyi hatésdgnak 8 mapon beliil koteles bejelenteni. Ha az
engedélyes ezt elmulasztja, az a vizjogi engedélytdl eltérd lizemeltetésnek mindsiil.

A béléscsérakat saruzasat a megfelelé helyen, az elbirdsokat gondosan betartva
végezzék. A béléscsorakat beépitése utdn a gytirlisteret palastcementezéssel kell lezarni!

A furélyukba csak olyan csovezést szabad beépiteni, amely megfelel a fellépd
terhelésekkel kapcsolatos szilardsdgi kovetelményeknek és anyagénak mindsitése
alapjan igazoltan nem okozhatja a foldtani kozeg és felszin alatti viz szennyezését. A
csovezéshez hasznalt bélés- és szlirdcsovek tipusat és miiszaki paramétereit a filras
soran vezetett dokumentacioban rogziteni kell.

A furds sordn a megcsapolni kivant rétegbe bedramlott €s a rétegfalon lerakodott iszapot
gondosan el kell tavolitani!

A kut tisztité szivattynzasa soran kitermelt termélviz nyilt felszini befogadéba akkor
vezethetd, illetve akkor szikkaszthato el a teriileten, ha a vizmindéségi paraméter értékek
megfelelnek a 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet és a 220/2004. (VIL 21.) Korm.
rendelet altal eloirt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhaté
hatarértékeknek, valamint az elszivarogtatasra hasznalt teriileten a talajviz és a foldtani
kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértéket nem haladja meg.

Ha a hévizkut elkésziilt, a kutfejet hézagmentesen le kell zarni és zéarva kell tartani!

A kivitelezének a megvalositas teljes idotartama alatt a munkavégzés minden lényeges
adatat, kortilményét rogzité dokumentaciét kell vezetnie. A dokumentacidnak
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tartalmaznia kell a létesitési engedélyben, illetve kiviteli tervben eldirt vizsgélatokrdl
sz0l0 feljegyzéseket, illetve fiirt kutak esetén a flirdsi napi jelentést. A dokumentaciénak
részet képezi tovabba az épitéipari kivitelezési tevékenységrél sz616 rendelet szerinti
€pitési napld.

A kutra vonatkozé vizjogi 1étesitési engedélyt, az engedélyezési terveket, az &pitési
naplot, tovabbd a kivitelezést szolgalo berendezés alkalmassigara vonatkoz6
bizonylatokat ¢s a kivitelez6 jogosultsdgara vonatkozo igazolast a kivitelezd koteles a
munkavégzés helyszinén tartani.

A kut kivitelezését az végezheti, aki a 101/2007. (XIL 23.) KvVM rendelet 13.§-ban
foglaltaknak megfelelé képesitéssel és a berendezésre vonatkoz6é béanyafeliigyeleti
muszaki-biztonsagi eldirdsoknak valé megfelelést taniisité igazolassal, vagy a gépek
biztonsagi kovetelményeirdl és megfelel6ségének tanusitasarél sz6l6 miniszteri
rendelet szerinti EK megfeleldségi nyilatkozattal rendelkezik. Fenti jogosultsigokat
igazolé dokumentumok madsolatit legkésébb a kiit Kkivitelezésének idépontjarol
sz616 értesitéssel egyiitt meg kell kiildeni hatésagunk részére.

A kutfirdsi munka megkezdésének idépontjit a kezdés elgtt legalabb 8 nappal a
Katasztréfavédelmi Igazgatésiagnak be kell jelenteni.

A kivitelezési tevékenység befejezése utan lefolytatandé miiszaki atadas-atvételi
eljarasrél a viziigyi hatésigot a miiszaki 4atadas-atvéte]l megkezdését megelézden
legalabb 8 nappal koribban értesiteni kell. A vizfoldtani naplé kézhezvételétsl
szamitott 60 napon beliil a vizjogi iizemeltetési engedélyt az iizemeltetdnek meg kell
kémi. A kérelemhez csatolni kell a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
dokumentacié tartalmarél sz616 41/2017. (XIL 29.) BM rendelet vonatkozé pontja
szerint 0sszedllitott dokumentaciét, miiszaki dtadds-atvételi jegyzokonyvet.

A kit vizének giz-viz viszony vizsgilatit el kell végeztetni és annak eredményét a
viziigyi hatésdghoz a kit {izembe helyezését megelézéen meg kell kiildeni. Sziikség
esetén gondoskodni kell a kit vizének gazmentesitésérol.

A létesitendd termalkat kutcsévéhez (anyacsd) kapcsoléddan szelldzécsévet kell
kiépiteni.

A kivitelezés sordn meg kell vizsgalni a kiépitett szelléz8csé villimvédelmi
berendezéssel valo elldtisanak sziikségességét.

Adatszolgaltatas készitésérdl a kivitelez kiteles gondoskodni.

A vizfoldtani naplo elkészitése érdekében a kivitelezé koteles a felszin alatti
vizkészletekbe torténé beavatkozis és a vizkutfiras szakmai kévetelményeirsl sz6lé
101/2007. (XI0. 23.) KvVM rendelet (Fvbr.) 7. § (2) bekezdése szerinti dokumentaciét,
valamint az Fvbr. 5. § szerinti méréseket elektronikus uton a Kézponti Vizfsldtani
Adattarat mik6dtetd Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (1143 Budapest, Stefénia
ut 14.) részére megkiildeni.

A felszin alatti vizkészletekbe torténd beavatkozds és a vizkutfirads szakmai
kovetelményeirdl sz616 101/2007. (XIL. 23.) KvVM rendelet alapjan a kitra vonatkozé
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iizemeltetési szabdlyzatot kell dsszedllitani és a viziigyi hatésdghoz — a vizjogi
lizemeltetési engedély kiaddséra vonatkozo6 kérelemmel egyidejlileg — jévahagydsra be
kell nyvjtani!

Az MSZ 22116-2002 sz. szabvanyban foglaltakat, tovabba az aldbbiakat a kivitelezés
soran be kell tartani:
a. Két rétegminta sorozatot kell gytijteni.
b. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 1. melléklete szerinti mélyfiras-geofizikai
¢s befejezd kutvizsgalati méréseket koteles elvégezni.
c. A |[kivitelezés Dbefejezésével miiszaki ¢és geoldgiai adatszolgéltatasi
kotelezettségének eleget kell tenni.
d. Az 4tadasi eljardson az adatszolgaltatdsrél szOl6 visszaigazoldst a
Katasztrofavédelmi Igazgatosag képviseldje el6tt be kell mutatni.
e. A miiszaki dtaddsra a kit tényleges miszaki adatait tartalmazd kuttablat kell a
kutra elhelyezni Ugy, hogy az a rongal6dastdl védve legyen.
f. Az elkészilt katon, a MI-10-319 eléirdsainak megfelelen, visszatoltddés mérést
kell végezni.

A vizjogi létesitési engedély feljogosit az engedélyben meghatirozott vizimunka
elvégzésére, vizilétesitmény megépitésére, de a vizhasznalat gyakorldsahoz, illetve a
vizilétesitmény hasznalatbavételéhez, lizemeltetéséhez szikséges vizjogi lizemeltetési
engedély, vagy a jogszabaly szerint sziikséges egyéb hatdsagi engedély megszerzésének
kotelezettsége aldl nem mentesit.

A kivitelezési munkélatok soran vigy kell eljarni, hogy a felszini viz, valamint a talajviz
és annak kozvetitésével a rétegviz ne szennyez6djon.

A kutfirasakor az 6blité iszap furadéktol valdo megtisztitdsat asott, foliaval bélelt
godorben, iilepitéssel végezzék! A kit elkésziiltével a furdiszapot - amennyiben az
Ujrafelhaszndlds nem megoldhaté - kommunalis szilard hulladékleraké telepen
helyezzék el (a sziikséges engedélyek megszerzését kovetben)!

A kivitelezéskor kialakitott telephelyet a munka befejezése utan meg kell tisztitani az
esetleges szennyezddésektol, szeméttdl (elcsorgatott olaj, cementtej, papirzsak)!

Felhivom a beruhazé figyelmét arra, hogy a kit vizminGségére veszélyt jelentd
potencialis szennyezd forrasokat (pl. veszélyes hulladék tarolasa) a kit kérnyezetében
(20 meéteren beliil) ne 1étesitsen. Ilyenek esetleges odakeriilését a Katasztrofavédelmi
Igazgatésagnak jelentenie sziikséges.

A kivitelezésnél és a végleges lizembe helyezést megel6z6 munkalatoknél, ellendrzé
lizemprébaknal stb. a felszini vizek min8sége védelmének szabalyairdl sz616 220/2004.
(VIL 21.) Korm. rendelet és a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VIL.21.)
Korm. rendelet eldirdsait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo
mindségi 4llapotdnak biztositdsa érdekében a létesitmények ellenérzd tizemprobainal,
izembe helyezésénél ugy kell eljami, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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ideiglenes lizemanyag tarol¢ telephelyei kialakitdsanal kiilonés gondossaggal ugy kell
eljarni és a gépeket uigy kell lizemeltetni, hogy az érintett, illetve a kérnyezd teriileten
kornyezetszennyezés, vizszennyezés ne kovetkezhessen be. Amennyiben
vizszennyezés fordulna el6, Ggy a Katasztréfavédelmi Igazgatosagot értesiteni kell és a
kérelharitast azonnal meg kell kezdeni.

A kivitelezési munkdk végzése és befejezése utdn a felszini és felszin alatti vizek
védelmében a munkateriiletet az esetleges szennyezddésekt6l meg kell tisztitani.

A rendszerbe beépitendd csovek szallitdsat, tarolasat, fektetését a beépitett csétipus
gyartdja altal kiadott alkalmazastechnikai kézikdnyvekben eldirt szabalyok betartdsaval
kell elvégezni.

A vizvezeték és szennyvizvezeték védoteriileteinek és védésavjainak kialakitisanal a
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletben irtakat figyelembe kell
venni.

A sziikséges védotavolsagok be nem tartdsa esetén védGesovet, vagy véddbetont kell
alkalmazni.

A kivitelezé koteles a felszini és felszin alatti vizek j6 minéségi allapotanak védelme
érdekében a teriileten végzett tevékenységeknél, a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairol sz616 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszin alatti vizek
védelmérdl szolé 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet elbirasait maradéktalanul
betartani. A tevékenységeket a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizaré médon tgy
kell végezni a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 10. §-a figyelembevételével, hogy a
felszin alatti viz, foldtani kézeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM
rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja
meg.

A kivitelezés utdn a megvalosult vezetékek, szerelvényeik és a miitargyak
megfeleldségét nyomas és vizzar6sagi probaval kell ellendrizni.

A kivitelezési tevékenység befejezése utdn lefolytatandé miszaki atadas-atvételi
eljarasrél a Katasztrofavédelmi Igazgatosagot a miiszaki 4tadas-atvétel megkezdését
megeldzden legalabb 8 nappal kordabban irdsban értesiteni kell.

Engedélyes koteles tudomasul venni, hogy amennyiben a vizhasznilat gyakorlasa
vonatkozdsiban vizkészletjdrulék fizetési kotelezettség, fizetési mentesség vagy
részleges mentesség jogszabalyi feltételei fennéllnak, akkor a mindenkor hatilyos
jogszabalyokban eldirt nyilatkozattételi, adatszolgaltatasi és/vagy fizetési
kotelezettségeknek eleget kell tenni.
Amennyiben az engedélyes a nyilatkozattételi, a nyilvantartisi, illetéleg a
vizkészletjarulék-befizetési kotelezettségének nem tesz eleget, a viziigyi hatdsig az
ad6zas rendjérol szo16 torvény szerint fog eljami.
Az adatlap kitoltéséhez sziikséges alapadatok:

- vizhasznalat jellege: gazdasagi céli megujuld energia célu

- vizkészlet jellege: termalviz
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A nyilatkozat tételi és fizetési kotelezettséggel kapcsolatos tovabbi informécidk a
http://vkj.hu weboldalon allnak rendelkezésre.

Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétdl elall, ugy azt a Katasztrofavédelmi
Igazgatdsagnak irdsban be kell jelenteni.

A munkélatok sordan ugy kell eljarni, hogy a kornyezet, a talajviz és annak
kozvetitésével a rétegviz ne szennyez6djon.

Ezen vizjogi 1étesitési engedély nem mentesit jogszabalyokban eldirt mas engedélyek
beszerzése alol.

A Felso-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésag (4400 Nyiregyhdza, Széchenyi 1t 19.) 1-
0056-026/2019. szamu vagyonkezel6i nyilatkozatiban és az E.ON Tiszantuli
Aramhilézati ZRt., Magyar Telekom NyRt., NYIRSEGVIZ ZRt. és a TIGAZ-
DSO Foéldgazelosztéo Kft. tizemeltetdi nyilatkozataban foglaltakat maradéktalanul be

kell tartani.

A Szaboles-Szatmir-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jirisi Hivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 2586-1/2019. szamu szakhat6sagi

allasfoglaldasaban a geotermalis fiitési rendszer kialakitdsdhoz természetvédelmi

szempontbdl az alabbi feltételekkel hozzajarult:

1. A Foéosztaly altal kiadott 6289-25/2018. szamu eldzetes vizsgalati eljarast lezard
jogerds hatdrozatban szereplo természetvédelmi el6irasok betartasa mellett a vizjogi
létesitési engedély kiadasdhoz hozzajarul.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatésagi Foosztaly Banyaszati
Osztaly BO/15/472-2/2019. szakhatdsagi allasfoglaldsdban a geotermalis fiitési
rendszer kialakitdsahoz az alabbi feltételekkel hozzajarult:

1. A kutmunkalatokat a banyafeliigyelet engedélyével rendelkezé vagy a gépek
biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleloségének tanusitasarél szolé rendelet
biztonsagi és egészségvédelmi eldirasainak megfelels, EK megfeleléségi
nyilatkozattal rendelkezé berendezéssel, a tervezett firdsi mélységnek megfeleld
kapacitasu firdberendezéssel és szakiranyu képesitésii firomester iranyitdsaval lehet
végezni.

2. A kutkiképzési munkalat megkezdésének idépontjat, a kivitelezd nevét és a
vizkutfuré berendezés engedély szamit, tipusét a kezdés elétt legalabb 8 nappal be
kell jelenteni a Banyafeliigyelethez.

A hiit6été és a hasznaltviz-elvezetés vizilétesitményeinek megépitése ondlléan is
vizjogi engedély koteles tevékenység, melyre vonatkozéan az engedélyesnek a
viziigyi hatésag altal kiadott vizjogi létesitési engedéllyel kell rendelkeznie.

A Szabolcs-Szatmair-Bereg Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
SZ/NEF/00367-2/2019. szamu szakhatdsagi allasfoglaldsaban €s a Szaboles-Szatmar-Bereg
Megyei Korminyhivatal Matészalkai Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztily SZ-
07/NEO/00748-2/2019. szdmu szakhatdsagi allasfoglaldasdban a geotermdlis fiitési rendszer
vizjogi létesitési engedély kiadasahoz feltétel nélkiil hozzajarultak.



A vizjogi létesitési engedély iizemeltetésre nem jogosit!
Jelen hatérozatom a mellékletét képezé kiviteli tervdokumentacidval egyiitt érvényes.

A hévizkit vizjogi 1étesitési engedélyének kiadaséra irdanyuld eljaras a viziigyi és a vizvédelmi
hatosagi eljardsok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl sz616 13/2015. (II1. 31.) BM rendelet 9.§-a
alapjan igazgatési szolgaltatasi dij mentes.

A vizellato hal6zat vizjogi 1étesitési engedély kiaddsara irdnyulé eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dijat, azaz 360.000,- Ft-ot, a népegészségiigyi szakhatosagi eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijat
azaz 2 x 23.900,- Ft-ot, valamint a banyaszati szakhatosagi eljaras igazgatasi szolgéltatasi dijat
azaz 26.000,-Ft-ot megfizette, egyéb eljarasi koltség nem keletkezett.

A hatérozat ellen a kozléstél szdmitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium Orszigos
Katasztrofavédelmi Foéigazgatésdghoz, mint madsodfokon eljard orszagos viziigyi (és
vizvédelmi) hatésaghoz cimzett, de a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosaghoz, mint teriileti viziigyi (és vizvédelmi) hatésaghoz elektronikus vton
benyuijtando fellebbezésnek van helye.

Felhivom a figyelmét, hogy fellebbezni csak a megtdmadott déntésre vonatkozodan, tartalmilag
azzal kozvetlenill 6sszefliggd okbol, illetve csak a dontésbél kozvetleniil adodé jog- vagy
érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan 1ij
tényre lehet hivatkozni, amelyrdl az elséfoku eljarasban az tigyfélnek nem volt tudom4sa, vagy
arra 6nhibéjan kiviil esé ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft. Az illetéket a Nemzeti Ado- és Vamhivatal illeték bevételi
10032000-01070044-00000000 szamlajara atutaldssal kell megfizetni. Az Onkorményzat
részére a fellebbezés illetékmentes.

A hatérozat vizell4t6 rendszer része elleni fellebbezés dija jelen engedélyezési eljarasért fizetett
igazgatasi szolgéltatasi dij 50 %-a, (180.000,- Ft), a népegészségiigyi szakhat6sagi 4llasfoglalas
igazgatasi szolgaltatdsi dijdnak 100 %-a (2 x 23.900,- Ft), a banyészati szakhat6sagi
allasfoglalas igazgatasi szolgaltatasi dijanak 100 %-a (26.000,- Ft) ad6dban dsszesen 253.800,-
Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatésdg Magyar Allamkincstarndl vezetett 10044001-00283676-00000000 szamu
eldiranyzat felhasznalasi szamléjara kell megfizetni a fellebbezés benyijtasaval egyidejiileg az
ligyiratszamra (hatarozat szama) val6 hivatkozassal.

INDOKOLAS

A Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormdényhivatal Nyiregyhdzi Jarasi Hivatala
Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Féosztaly elézetes vizsgalati eljarasban hozott 6289-
25/2018. szdmu hatdrozataban megallapitotta, hogy a Métészalkdn tervezett komplex
geotermalis flitérendszer és termélkut megval6sitasabol nem feltételezhetd jelentés komyezeti
hatés és a tevékenység az egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatélya ala sem tartozik.



A Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag (fovdbbiakban:
Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg) 36500/4421-17/2018.4lt. szamu hatarozataban a Geotherm
Fire Kft. (Budapest, Hungéria korut 83.), mint engedélyes részére elvi vizjogi engedélyt adott
ki a Matészalkai geotermikus fiitési rendszerre vonatkozdan.

A Geotherm Fire Kft. (Budapest, Hungdria krt. 83.) 2019. februdr 5.-én kérelmet nyujtott be a
Katasztrofavédelmi Igazgatésdgra a Matészalkai geotermikus fiitési rendszer (hévizkuat és
vizellatas) vizjogi létesitési engedélyének kiadasara. A hiitéto és a hasznaltviz-elvezetés vizjogi
létesitési engedélye nem targya jelen engedélyezési eljardsnak. A hiit6té és a haszniltviz-
elvezetés vizjogi létesitési engedélyének kiaddsdra iranyuld eljaras 36500/2030/2019.4lt.
szémon hatosdgunknal folyamatban van.

A Katasztréfavédelmi Igazgatosag a kérelemmel kapcsolatosan megéallapitotta, hogy a hévizkit
vizjogi létesitési engedély kiaddsdra vonatkozd eljards a viziigyi €s a vizvédelmi hat6sagi
eljarasok igazgatasi szolgéltatasi dijairdl sz616 13/2015. (II1. 31.) BM rendelet 9. §-a értelmében
igazgatasi szolgaltatasi dijmentes.

A vizellatas vizjogi létesitési engedély kiadasara vonatkozo eljaréas a viziigyi és a vizvédelmi
hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szolo 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1.
melléklet 2.6.c) pontja alapjan igazgatasi szolgaltatasi dijkoteles, a dij mértéke 360.000 Ft,
melyet az tigyfél a 36500/1426-3/2019.4lt. szdmu hidnypétlasi felhivast kvetden megfizetett,
egyéb eljarasi koltség nem keletkezett.

Az Allami Népegészségligyi €s Tisztiorvosi Szolgalat egyes kozigazgatisi eljardsaiért és
igazgatasi jellegli szolgaltatasaiért fizetendé dijakrdl szolé 1/2009. (1. 30.) EiM rendelet 1.
szamt melléklete XI.6. pontja szerinti dfjat 2 x 23.900,- Ft-ot az iigyfél a 36500/1426-
3/2019.4lt. szamu hidnypétlasi felhivast kovetden megfizetett, egyéb eljarasi kéltség nem
keletkezett.

A banyafeliigyelet részére torténd igazgatdsi szolgéltatdsi dijakrél és egyéb eljarasi
koltségekrol, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabalyairdl sz6l6 78/2015. (XII.
30.) NFM rendelet

1. szamu melléklet 2. szamu melléklet 2. pontja szerinti dijat 26.000,- Ft-ot az {igyfél a
36500/1426-3/2019.4]t. szamu hidnypétlas felhivast kovetden megfizetett, egyéb eljardsi
koltség nem keletkezett.

A kérelem hidnyosan lett beadva, ezért a Katasztréfavédelmi Igazgatdsig 36500/1426-
3/2019.4lt. szdmu hidnypdtlasi felhivasban teljesitési hataridé megadaséval a hidnyzo iratok (e-
kozmiives adatszolgdltatds, 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. szdmii melléklete, nyilatkozat
arra vonatkozoan, hogy a Matészalka 3150/1 hrsz-u foldteriilet érintett-e a beruhdzdssal)
potlasara szolitotta fel a Geotherm Fire Kft.-t 2019. mércius 10.-ei teljesitési hataridd
megadasaval. A Geotherm Fire Kft. a hianyzé dokumentumokat 2019. februir 13.-4n
megkiildte hatésagunk részére.

A Katasztrofavédelmi Igazgatosag 36500/1426-2/2019.4]t. szamu iratban értesitette fenti
eljaras meginduldsarél a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatésagot (4400 Nyiregyhdza,
Széchenyi 1t 19.), Matészalka Varos Onkorményzatat (Mdtészalka, Hbsok tere 9.), a Magyar
Telekom Tavkozlési NyRt. Debreceni Igazgatdsag (Debrecen, Bethlen u. 1.), a Matészalkai
Téavhoszolgaltaté Kft.-t (Mdtészalka, Munkdcsi ut 17.), a Magyar K6zat Nonprofit ZRt.-t
(Budapest, Fényes E. u. 7-13.) és az E.ON Tiszanttli Aramhalézati ZRt.-t (Debrecen, Kossuth
Lajos u. 41.), mint érintett tigyfeleket.



A Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgat6sag 1-0056-026/2019. szamu iratdban nyilatkozatat az
aldbbiak szerint adta meg:

A Felsé-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosdg, mint a Magyar Allam tulajdondban 1évé felszini és
Jelszin alatti vizek vagyonkezeldje — 2018. december 18-dn benyijtott kérelem és a ,, Vizjogi
létesitési engedély kérelem Komplex geotermdlis fiitGrendszer és termdlkit” cimii tervszdm
nélkiili dokumentdcio alapjdn — a GeoTherm Fire Kft. részére

vagyonkezel6i hozzdjarulast ad

Madtészalka Geotermdlis projekt fiitérendszer, termalkiit és haszndlt termdlviz elvezetés vizjogi
létesitési engedélye kiaddsdhoz az aldbbi feltételekkel.

1. A beruhdzdssal érintett ingatlanok:

Sor- Telepiilés . Tervezett Tulajdoni lap
szam W2 NEgevazR teriilethaszndlat szerinti miivelési g
Termdlkat + vezeték
1 ] Matészalka | 2868/90 | Kozpark | Kat + vezetékjog [ kivett kzpark
Termdlvezeték nyomvonala
2 Mdtészalka 2868/74 kozteriilet vezetékjog kivett kézpark
3 Mdtészalka 2868/73 Banki Dondt utca | vezetékjog kivett kbzit
Matészalka Hékozpont +
4 2868/58 | Hékdzpont K5 vezetékjog kivett lizem
Matészalka Szokolay  Ors
5 2868/37 utca vezetékjog kivett kozteriilet
[3 Matészalka | 2868/75 | kbzteriilet vezetékjog kivett kdzpark
7 Matészalka 2868/32 kozteriilet vezetékjog kivett kdzut
Matészalka Hékézpont 4
8 2868/60 | Hékbzpont K4 vezetékjog kivett tizem
Matészalka kivett beépitetlen
9 2868/89 kozteriilet vezetékjog teriilet
Matészalka Balassi Balint
10 2006 utca vezetékjog kivett kdzteriilet
11 Matészalka 2032 Zrinyi utca vezetékjog kivett kozteriilet
12 Mdtészalka 2863/5 Kézpark vezetékjog kivett kdzpark
Matészalka Hékozpont +
13 2863/3 Hékézpont K1 vezetékjog kivett lizem
14 Mitészalka 2862 Vaci Mihaly utca | vezetékjog kivett kdzlt
Matészalka Bajesy Zsilinszky
15 2812/2 Endre utca vezetékjog kivett kizteriilet
Matészalka Bajcsy Zsilinszky
16 2812/4 Endre utca vezetékjog kivett kézteriilet
Matészalka kivett kozteriilet és
17 3170/5 lit vezetékjog szobor
18 Matészalka 3167/10 | Jarda vezetékjog kivett jarda
19 Matészalka 3167/3 Alkotmany Gt vezetékjog kivett orszdgos kézut
20 Matészalka 2812/38 |lérda vezetékjog kivett jarda
Matészalka Hokozpont +
21 2812/24 Hbkdzpont V2 vezetékjog kivett iizem
22 Matészalka 2812/43 Jarda vezetékjog kivett jarda
Mitészalka Szalkay Ldszlé
23 2812/19 utca vezetékjog kivett orszagos kozit
24 Mdtészalka 2812/9 kdzpark vezetékjog kivett kdzpark
Matészalka Hékbzpont +
25 2812/11/A/4 | Hékézpont V3 vezetékjog hékbzpont
Matészalka Bajesy Zsilinszky
26 2812/5 Endre utca vezetékjog kivett orszdgos kdzdt
27 Matészalka 2817/11 Kézpark vezetékjog kivett kbzpark
Matészalka Hékdzpont +
28 2821/A/9 | HBkdzpont V4 vezetékjog kivett (izem
Matészalka Hékdzpont +
29 3171/12 Hékézpont V1 vezetékjog kivett lizem
Matészalka Tarsashdz
30 3170/6 (Onkormdnyzati) | vezetékjog kivett lakéhdz, udvar
Métészalka Rdkdczi Ferenc
31 3229/2 utca vezetékjog kivett kézteriilet




Sor- Telepiilés Tervezett Tulajdoni la
szam P HRSZ Megnevezés teriilethasznalat szerinti jmﬁ'\.uzié‘sli ag
Métészalka kivett beépitetlen
32 3355/2 (it vezetékjog teriilet
33 Matészalka 3355/5 Uszoda vezetékjog kivett uszoda, udvar

2. Miiszaki adartok
2.1.Miiszaki tartalom ismertetése

Madtészalka vdarosban komplex, kaszkddrendszerii termdl kozmiirendszert terveznek kiépiteni,
melynek melegviz igényét 1200 méter talpmélységii kutbol tervezik biztositani.

A projektet a Kornyezeti és Energiahatékonysdgi Operativ Program keretében kivdanjdk
megvaldsitani, a tervezet a KEHOP-5.3.2-17-00024 azonosité szdmot kapta.

A kitermelt termdlviz 2852 m hosszi vezetékkel sorba kitott hékozpontok zdrt hécseréldin 2,5
MW energidt leadva lakitelepek fiitését kiovetden az uszoddndl tervezett pihentetd tavakba
keriilne dtmeneti tdrozdsra, majd az Onkormdnyzat kezelésében 1évé Borddncs-csatorndba
keriil bevezetésre, melynek befogaddja a Kraszna folyd.

A terv megdllapitdsa alapjdn csicsidiszak esetén a geotermdlis energia mintegy 2.5 MW-ot
képes fedezni a 12 MW tényleges igénybdl. Fiitési iddszakon kiviil a geotermdlis energia teljes

mértékben képes fedezni a HMV igényt, tehdt fiitési szezonon kiviil nincs sziikség gaztiizelésre
vagy egyéb energiaforrdsra (brikett). A geotermdlis hasznositdsbol elérhetd éves hdmennyiség
a tervezett koncepcioval 34 000 GJ.

A pihentetd tavat az uszoda teriiletén (Mdtészalka 3355/5 hrsz.) tervezik kialakitani. A hiitétoba
érkezd viz az év nagy részében 29-37 °C korili hémérsékletii, azonban 8 °C feletti kiilsé
hémérseklet esetén mdr egyre kisebb lesz a héhasznositds, igy 12 °C-os hdmérséklet esetén 47,6
°C lesz a pihentet tavakba beérkezd viz hdmérséklete.

A benyiijtott dokumentdcio alapjdn a fogadé medencébe érkezo viz 29,1-47,6 °C kézotti.

A tervezett rendszer éves vizigénye 318 658 m’, melyet téli iddszakban filtéshez és haszndlati
melegvizelldtdashoz (HMV), nydri idészakban pedig csupdn a haszndlati melegvizelldatdshoz
(HMYV) sziikséges hdenergia biztositdsa kapcsdn fognak kitermelni.
A vizfelhaszndlds éves eloszldsa a kovetkezoképpen alakul:

—  Téli vizfelhaszndlds (fiités+HMV): 274 032 m’ (192 nap)

—  Nydri vizfelhaszndlds (HMV): 44 626 m® (173 nap)
A tervezett rendszer éves vizigénye 318 658 m’.

A termalkut tervezett adatai:

Hrsz: Matészalka 2868/90 hrsz
EOVX: 295 600 m
EOVY: 895 383 m
Meélység: 1200 m
Kitermelhetd hozam: 1000 lp, 60 m’/h
Kifolydsi hémérséklet: 60-65 °C
Tervezett csovezeés: 0,0-5,0 m
+0,5-310,0 m

260,0-1000,0 m

950,0-1200,0 m
A terv alapjdn minimum 50 m sziirébeépités van eldirdnyozva, 1100 m koriili sziirézési
kozépmélységgel. A kutat a B-98 kataszteri szamu kittal azonos vizadora tervezik kialakitani,

A beruhdzds érinti a 889-5/2010 szdmon kijelolt Matészalka vizmii méretezett hidrogeoldgiai
védbidomadt. A bemyujtott vizfoldtani modellezés alapjan a tervezett vizkivételnek nincs
kimutathaté hatdsa a vizbdzisra, a meglévé B-98 kataszteri szamu termalkit esetében
permanens termelés esetén maximum 1 m-es vizszintsiillyedést okoz.



A haszndlt termalviz kozvetlen befogaddja a Mdtészalka Onkormdnyzat tulajdondban 1évé
Borddncs- csatorna, melynek befogaddja a Magyar Allam kizdrélagos tulajdondban és a
FETIVIZIG vagyonkezelésében 1évé Kraszna.

Tdjékoztatom, hogy az 1995. évi LVII. térvény a vizgazddlkoddsrdl 3. §. 3) bekezdése alapjdn
»azon dllami tulajdonban 1évé vizek és vizilétesitmények, amelyek vonatkozdsdban vizitdrsulat
vagyonkezelGi joga, vagy kezelSi joga van bejegyezve az ingatlan-nyilvdntartdsba, vagy
egyébként vizitdrsulat iizemeltetésében dllnak, e torvémy erejénél fogva a miikédési teriilet
szerinti viziigyi igazgatdsi szerv vagyonkezelésébe keriilnek”.

A fentiek alapjdn az Ecsedildp-Krasznabalparti Vizgazddlkoddsi Tarsulattél a FETIVIZIG
vagyonkezelésébe keriilt Gt 2014-ben a Magyar Allam tulajdonti Mdtészalka 0191/5 hrsz-ii
ingatlan is. Ez az ingatlan hibds foldhivatali nyilvdntartds alapjdn keriilt dt Igazgatésdgunkhoz,
hiszen fizikdlisan ez az ingatlan az énkormdnyzati tulajdonii Borddncs- csatorna torkolati, 870
m, valamint a FETIVIZIG vagyonkezelésii Vajgydri- csatorna torkolati, 110 m hosszii
csatornaszakasza. A Mdtészalka 0191/5 hrsz-i ingatlan megosztdsa sziikséges.

Javasoljuk a fentiek miatt, hogy Mitészalka Viros Onkormdnyzata kezdeményezze a csatorna
ingyenesen onkormdnyzati tulajdonba vételét, mely dltal a kezeldi jog is dfruhdzodik.
Amennyiben Mdtészalka Varos Onkormdnyzata igényt tart a fenti ingatlanra, akkor elfszér az
Onkormdnyzatnak megkereséssel kell fordulni az MNV Zrt. felé ingyenes onkormdnyzati
tulajdonba adds céljabol. Ezt kovetden az MNV Zrt. megkeresi Igazgatésdgunkat, melyet
kovetben kezdeményezhetjiik az dtaddsi eljdrdst a Beliigyminisztérium felé.

VOR Objektum név Objektum tipus
AJS988 GeoTherm FIRE Kft. Matészalka termdlkat kit
AJS996 GeoTherm FIRE Kft. Mdtészalka termalkit-felszin alatti terhelési pont
vizkivételi hely
AJTO10 GeoTherm FIRE Kft. Matészalka Geotermadlis rendszer- terhelési pont
hasznalt termdlviz elvezetés
AJTO04 GeoTherm FIRE Kft. Matészalka Geotermalis rendszer vizhaszndlati telep
AAK091 ‘ Matészalka Telepiilés
AGR326 Matészalka csapadékviz elvezetd rendszer Csapadékvizelvezets
rendszer (kiil- és belteriileti)
AOL528 Bordancs- csatorna Meder (Vizfolyds)

A jéviben — a tovadbbi iigyintézés sordn — a megadott viziigyi objektumazonositéra sziveskedjen
hivatkozni!
2.2. Vizgyiijté-gazdalkodds:

A 2016. dprilis 7-én a 14. szdmii Hivatalos Ertesitében kizzétett mdsodik Vizgyiijto-
gazdalkoddsi Terv (VGT2) az Eurépai Unid elSirdsai szerint késziilt; benne a vizgazdalkoddsi
problémdk, a kornyezeti célkitlizések és ezen célkitlizések megvaldsitasdra szolgdlé
intézkedések keriiltek dsszefoglaldsra.

A beruhdzdssal érintett teriilet a 2-2 Szamos-Kraszna Tervezési Alegység teriiletén helyezkedik
el.

Termalviz kitermelés

A tevékenységgel érintett viztest, valamint az érintett viztest VGT feliilvizsgdlata sordn kapott
dllapotértékelési eredménye és kirnyezeti célkitiizések:

: ; .y élkit(izés a viztest e T i PR
Terhelt felszin alatti Mennyiségi ce tl{ ? iz Kémiai Célkitiizés a viztest kémiai
iztest neve allapota mennyiségi dllapota allapota dllapota tekintetében
vizte P tekintetében P potatel abe
pt.2.4:|iga;§keret» jo a j6 llapot fenntartandé j6 a jo allapot fenntartandé




Termalviz bevezetés

A termdlviz bevezetés mdsodlagos befogadoként az AEP729 Kraszna vizfolyds viztestet érinti,
tovdbbd hatdst gyakorol a Nyirség keleti perem és Kraszna-volgy, Szamos-volgy sekély pordzus
felszin alatti viztestekre.

A dokumentdcié megdllapitia, hogy , a bevezetés bizonyosan nem okozhat a talajvizben B
hatdrértéknél kedvezdtlenebb dllapotot.” A talajvizre kifejtett hatds nyomon kiovetése
érdekében a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kataszréfavédelmi Igazgatdsdg a 36500/4421-
17/2018. szdmon kiadott elvi vizjogi engedély II1. 7. pontjdban eldirta a Borddncs-csatorndba
valé bevezetés miatt 2 db monitoring kit kialakitdsdt a bevezetés felett és alatt.

A tevékenységgel érintett viztestek, valamint azok VGT feliilvizsgdlata sordn kapott
dllapotértékelési eredményeit és kornyezeti célkitiizéseket a kovetkez6kben mutatjuk be.

Mivel a termdlviz konkrét mindsége jelen pillanatban még nem ismert, ezért a terhelés
viztestekre gyakorolt hatdsdt jelenleg nem lehet pontosan meghatdrozni. A dokumentdcié
tartalmaz vizmindségi paraméterekre és értékekre vonatkozo szamitdsi valtozatokat, melyek a
kornyezeti adottsdgokon alapulnak. A vizmindségi eredmények jovébeni pontos ismerete és a
felszini viztestet éré egyéb terhelések figyelembe vétele mellett fovabbra is javasoljuk, hogy a
bevezetés és a szikkadds viztestekre (felszini, felszin alatti) gyakorolt terhelésének és hatdsanak
mértékét vizsgdliak majd meg az ismételten feliilvizsgdlt Vizgyiijt6- gazddlkoddsi Terv (VGI3)
dllapotértékelési eredményei alapjdn. Javasoljuk, hogy a rendszer iizemeltetését (pl.
tdrozdsifiilepitési idd) a kapott valds vizsgdlati eredmények alapjdn alakitsak majd ki,
megakaddlyozva ezzel havdria helyzet kialakuldsdt.

Erintett felszini és felszin alatti viztest (termdlviz elvezetés)
A viztest dkoldgiai és kémiai dllapota

Firkal- | Hidromorf| SPecifikus
Viztest Bioldgiai A e szennyezdk Bkolégiai Kémiai Integrélt
vt-VOR 3 " kémiai olégiai . . . .
név dllapot (fémek) llapot/potencisl allapot dllapot
dllapot dllapot
sz, dllapot
g _— - nem
AEP728 Kraszna gyenge mérsékelt jo nem jox gyenge 6 gyenge

* Nem 6 dllapot oka: Krém és vegyiiletei
** Nem megfelel&ség oka (nem PBT): Kadmium és vegyilletei, Olom és vegyiiletei

A viztestekre megfogalmazott kérnyezeti célkitlizések, azok elérésének éve és az esetleges mentesség indoka

Okolégiai S
) . célkitlzés | Okolégial Refolal Kémiai
o Okolégiai Okolégiai S 7 Kémiai Kémiai célkitlizés
VOR Viztest neve & PR teljesi- mentesseg PR . mentesség
mindsités | célkitlizés ¢ 2 allapot célkitlizés | teljesitésének |
tésének indoka indoka*
éve
éve
AJ Aj6 Sllapot
AEP729 | Kraszna gyenge | potencidl | 2027+ | G2,M2 | nemjs | "JoP 2027 G2, M2
elérendd elérendd

Miiszaki feltételek miatt

M2: A j6 allapot eléréséhez szomszédos orszdggal dsszehangolt intézkedésekre van szilkség

Ardnytalansdg miatt
G2: Az intézkedések 2015-ig torténd megvalositasa aranytalanul magas terheket jelent a gazdasag, tarsadalom bizonyos szerepli. vagy a
nemzetgazdasag szdmdra, ardnytalan koltségek VKI 4.5 id6beni mentesség




A beruhdzds dltal érintett felszin alatti viztest dllapota és a kérnyezeti célkitiizések elérésének iitemezése
FAV mennyiségi dllapota FAV kémiai dllapota
\C’;;e_st Viztest Vl:ztiest \"":::St:;kzr: " ME"fi“I'SEg Viztestekre _
ja neve jele . miai
Minésités | kornyezeti | célkitiizése | mentesség | Mindsités v?natkozol ACéIk,ltﬁZéSEk mentesség
Sl g - kérnyezeti elérése
célkitiizése | kelérése indoka o indoka
i célkitiizés
k indokok
gyenge,
5 i gyenge,
Nyirség oka: 3 ) v %
AIOER | e | PSR | sy | RIOSIRRY L oy 1,72 oka; | alephapar 2027 2
1 1 i elérhetd - trend elérhetd
perem és vizes Vit
FAVOKO
jo, de
Kraszna gyenge
AlIQ60 | -vdlgy, | sp.2.3. | kockdzata | a jo allapot o ajo allapot
0 Szamos 2 , oka: elérhetd 202t L e fenntartandd
-valgy -vizszint
siillyedés

Természeti feltételek miatt
T1: Okologiai dllapot helyredllasa hosszabb idét vesz igénybe.

T2: A fels

zin alatti viz allapot helyreallasanak ideje hosszabb

Miiszaki feltételek miatt

MI: Jelen

leg nem ismert megbizhat6an a viztest allapota, illetve a kedvezétlen allapot oka

Magyarorszdg mdsodik, feliilvizsgdlt Vizgyiijid-gazdalkoddsi Terve, a www.vizeink hu
honlapon érhetd el. Tdjékoztatjuk, hogy a A terhelhetdségi utmutatd” a 8.15 mellékletben

taldlhato.

3. Vonatkozé dltalanos jogszabdlyi alapok

— Az dllami vagyonrdl szolé 2007. évi CVI térvény;

— A nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI torvény,;

— A vizgazddlkoddsrol szolo 1995. évi LVIL térvény;

— 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositdsdl, védelmét és kdrtételeinek
elhdritdsdt szolgdlo tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo ditaldnos
szabdlyokrdl;

— 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és kozcélu vizilétesitmények fenntartdsdra
vonatkozo feladatokrol;

— 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazddlkoddsi hatésagi jogkor gyakorldsdrél;

— 83/2014. (111 14.) Kormadnyrendelet a parti sav szabadon hagydsdrol

4. Betartando eldirdsok, kikotések, javaslatok

4.1

Vizrendezési eldirdsok

A 83/2014. (lII.14.) Kormdnyrendelet 2. § (3) b) bekezdésében meghatdrozott, a
csatorna partéleitdl szdmitott 6,0 — 6,0 m széles parti savot szabadon kell hagyni, egyéb
vizfolydsok mentén a 2. § (3) ¢) bekezdésében meghatdrozott, a csatorndk partéleitdl
szamitott 3,0— 3,0 m széles parti savot szabadon kell hagyni. A 2.§. (6) bekezdése szerint
a parti sdvot is magdba foglalé parti ingatlan a szakfeladatok kozérdekii elldtdsdra
figyelemmel haszndlhato, hasznosithato.

A parti sdav jogellenes haszndlata, hasznositdsa, kiilondsen a meder és a part dllagdt,
illetve a mederfenntartdsi munkadk elvégzését jogellenesen akaddlyozo tevékenység vagy
dllapot esetén az ingatlan haszndldja koteles a jogellenes dllapotot megsziintetni és a
Jjogszabdlynak megfelelé dllapotot helyredlilitani, amelyre a fenntarté hatdridd
kitiizésével az ingatlan hasznaldjat felszolithatja.



— A rendszer és a hozzd kapcsolodé torkolati miitdrgyak és a kapcsolédé burkolatok
rendszeres tisztitdsarol és karbantartdsdrol az engedélyesnek (iizemeltetonek) kell
gondoskodni. A bevezetés kirnyezetében gondoskodni kell a felgyiileml§ uszadék,
hulladék eltavolitdsdrdl és/vagy tovdabbengedésérdl, mivel ezen elemek vizfolydsi
akaddlyt képezhetnek, ami csokkenti a vizek biztonsdgos levezethetdségét.

4.2.  Vizvédelmi és Vizgytjté-gazddlkoddsi javaslatok

Az 1.9.1 Pontszerii — Egyéb, Termdlviz bevezetés felszini vizbe terhelés csikkentésére
vonatkozéan az adott viztest esetében nem fogalmaztunk meg intézkedéseket a VGT
feliilvizsgdlata sordn, mert akkor még nem érte a viztestet ilyen tipusii jelentls terhelés. A
jelenlegi tervezett beruhdzds sordn azonban javasoljuk figyelembe venni a termdlviz
mindségének fiiggvényében a kivetkezd intézkedésben foglaltakat, a viztestek dllapotinak
Javitdsa érdekében:
15 Elsobbségi veszélyes anyagok kibocsdtdsdnak megsziintetése és elsobbségi anyagok
kibocsdatdsdnak csokkentése
15.5 Energiatermelés céljdra hasznositott, elsobbségi anyagokat tartalmazé
termdlvizek kezelése
27 Termdlvizek kezelése a vizfolydsokba torténd bevezetés eldit
27.1 Energiatermelésre haszndltl, elsobbségi amyagot nem tartalmazo termdalvizek
kezelése
Termdlviz hasznositds bdvitése esetén:
27.2 Fijrdésre és gyogydszatra haszndlt termdlvizek kezelése

A felszin alatti viztest jo mennyiségi dllapotanak fenntartasa érdekében az aldbbi két,
szabdlyozdsi jellegii intézkedésre hivjuk fel a figyelmet:

7a.2 Felszin aléli vizkivételek nyilvdntartdsa, feliilvizsgalata, mddositdsa, engedélyezése

7a.5 Termdlvizek hasznositdsa, a haszndlt termadlvizek visszasajtoldsanak szabdlyozdsa,
dsztionzése és korszeriisitése

A feliilvizsgadlt Vizgytijté-gazddalkoddsi Terv (VGT2), benne az adott viztestekre vonatkozo
intézkedések, valamint az intézkedések miiszaki adatlapja a www.vizeink.hu honlapon érhetd
el.

4.2.1. Specidlis jogszabalyi eldirdsok:

— 221/2004. (VIL 21. ) Korm. rendelet a vizgyiijté-gazddlkodds egyes szabdlyairdl;

— 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének
szabalyairdl;

— 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

— 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbdzisok, a taviati vizbdzisok, valamint az
ivovizelldtdst szolgdlo vizilétesitmények védelmérdl;

— 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznositdsdt, védelmét és kdrtételeinek
elhdritdsdt szolgdlé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé miiszaki
szabdlyokrol;

—  28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazdsuk egyes szabdlyairdl;

3 Jelen hozzdjarulds a vizjogi létesitési engedély hatdalydval megegyezd ideig érvényes.

A tervdokumentdcid, valamint a tervezd nyilatkozata alapjdn a pdlydzati forrds nem engedi
meg sem 1j fogyasztd rendszerbe kapcsoldsat, sem a fiirdének torténd vizdtaddst. Tovdbbd a
pdlydzati felhivds nem nevesiti a visszasajtoldst, mint elszdmolhato koltséget. Tekintettel arra,
hogy a beruhdzds sordn a termdlviz hdjének toredéke keriil hasznositdsra, ezért felhiviuk a
figyelmet arra, hogy a vizjogi tizemeltetési engedély kiaddsdhoz sziikséges vagyonkezeldi




nvilatkozatunkat hatdrozott iddre, a projekt fenntartdsi idejére adjuk meg. Ezt kévetden kérjiik
az aldbbiak alkalmazdsdt, figyelembe vételét:

A jelenlegi fesziilt vizkészlet-gazddlkoddsi helyzet mellett — visszasajtolds nélkiil — nem tudjuk
tdmogatni 29.2-47.6 °C kézétti termdlviz tovdbbi hasznositds nélkiili elvezetését.

Visszasajtolds nélkiil a geotermikus energia esetében maga a hé valdban megijul, az azt
hordozé kozeg azonban nem, illetve csak nagyon lassan.

Tovdabbra is javasoljuk az energetikai célbdl kitermelt termdlviz visszasajtoldsdt. Amennyiben
a projekt fenntartdsi idészakdn kiviil balneoldgiai hasznositds is torténik, a visszasajtolds nem
jéhet széba. Ez esetben kérjiik az aldbbiak figyelembe vételét:

A kitermelt termdlviz prognosztizdlt hémérséklete 60-65 °C, mely hének csak toredékét
hasznositjdk.

Javasoljuk a hd tovdbbi felhaszndldsa érdekében uj létesitmények bevondsdt, a hd tovdbbi
hasznositdsdt, illetve a strandfiirddnek torténd vizdtaddst, igy csokkentve a meglévé B-98
kataszteri szdmu kut vizkivételét.

A rendszer fenntarthatésdgdnak biztositdsa érdekében a minél kisebb mértékii vizkivételre kell
torekedni, mely magdban hordozza a hé lehetd legnagyobb mértékii hasznositdsdt. Ezzel a
felszini és felszin alatti vizeket érd hd- és soterhelés is minimalizalhato.

A vizgyijté-gazddlkodds célkitiizéseit a viz ardnytalanul nagy kitermelése — mellézve annak
visszasajtoldsdt — nem szolgdlja.

A B-98 kiit vize gdzos, metdntartalma 22,19 Nl/m’, igy a tervezett termdlkutbdl kitermelt viz
vdrhatéan viszonylag nagy mennyiségben metdnt tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a metdnnak
20-szor rosszabb az iiveghdzhatdsa, mint a COz-nak, azért javasoljuk megvizsgdlni a gdz
hasznositdsdnak lehetGségét, esetlegesen ezzel is csokkentve a kitermelt termdlviz mennyiségét.

6. Vagyonkezeld, jelen hozzdjdruldsat kizdrélag a részére megkildott dokumentumokban
foglaltak alapjdn, és azokhoz képest valtozatlan miiszaki adattartalom mellett, a GeoTherm
FIRE Kft. részére a Mdtészalka Geotermdlis projekt filtSrendszer, termdlkit és haszndlt
termdlviz elvezetés vizjogi létesitési engedélyezéséhez adja meg.

A vagyonkezel8i hozzdjarulds énmagdban munkavégzésre/iizemelietésre nem jogosit, és nem
mentesit az egyéb hozzdjdruldsok, fovdbbd engedélyek beszerzése, az azokban valamint a
jogszabdlyokban foglaltak betartdsa alol! A  tervezéssel/kivitelezéssel/iizemeltetéssel
kapesolatos koltségek sem most, sem kés6bb semmilyen jogcimen nem kovetelhet6k a Magyar
Allamtél vagy a Fels6-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsdgtol.”

A 36500/1426-6/2019.41t. szam1 iratomban megkértem az egyes kozérdeken alapul6 kényszerito
indok alapjan eljaré szakhatosagok kijelolésérol szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
szamu melléklet 16. fejezetére hivatkozva az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol sz6lé 2016.
évi CL. torvény (tovabbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a Szatmér-Bereg
Megyei Kormanyhivatal Hivatalal Népegészségligyi Fbosztdly, a Szabolcs-Szatmar-Bereg
Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatal Komyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly, a Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Korményhivatal Matészalkai Jardsi Hivatal
Népegészségiigyi Osztily és a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal Hatosagi
Foosztaly Banyaszati Osztély szakhatosagi allasfoglalasat.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztily
SZ/NEF/00367-2/2019. szamu szakhatOsagi allasfoglalasaban a vizjogi 1étesitési engedély
kiadasdhoz feltétel nélkiil hozzajarult.

Szakhat6sagi allasfoglaldsahoz az aldbbi indokolast adta:



A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdgon (4400 Nyiregyhdza,
Kolesey u. 12-14.) a Geotherm Fire Kft. (Budapest, Hungdria krt. 83.) dltal kezdeményezett,
Madtészalka geotermikus fiitési rendszer vizjogi létesitési engedély kiaddsdnak iigyében
eligrds indult. Az eljdrdsban a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kormdyhivatal
Népegészségiigyi Fdosztdlya szakhatésagi hatdskorrel rendelkezik.

A megkeresd hatdsdg dltal csatolt dokumentumok alapjdn, figyelemmel a termelt és
szolgdltatott vizek gdzmentesitésérdl szolo 12/1997. (VI 29.) KHVM rendelet el6irdsaira
is, a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kormdnyhivatal Népegészségiigyi Fdosztdlya
megdllapitotta, hogy a kérelemben foglalt vizjogi létesitési engedély kiaddsa — a tervezett
vizfelhaszndldst figyelembe véve — kizegészségiigyi, kornyezetegészségiigyi érdeket nem
sért.

Fentiekre tekintettel a rendelkezd részben foglaltak szerint dontottem.

Déntésemet a hivatkozott jogszabdlyhely(ek) alapjdn hoztam.

Az 6ndllé jogorvoslatot az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol sz616 2016. évi CL. térvény
(tovdbbiakban: Akr) 55.§ (4) bekezdése alapjdn zdrtam ki, s e jogszabdlyi helyre
hivatkozdssal adtam tdjékoztatdst a jogorvoslat lehetGségéral.

A szakhatdsdg hatdskorét az egyes kizérdeken alapulo kényszeritd indok alapjan eljdro
szakhatésdgok kijelolésérdlszolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 16.
pont 8. alpontja, illetve a f8vdrosi és megyei kormdnyhivatal, valamint a jdrdsi (févdrosi
keriileti) hivatal népegészségiigyi feladatai elldtdsardl, tovabbd az egészségiigyi
dllamigazgatdsi szerv kijelolésérdl szolé 385/2016. (XII 2.) Korm. rendelet alapjdn
hatdroztam meg.

Illetékességét az Akr. 16.§ (1) bekezdése és a févdrosi és megyei kormdnyhivatalokrdl
valamint a jdrdsi (f6vdrosi keriileti) hivatalokrdl szolo 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
alapjan dllapitottam meg.

E szakhatdsdgi dlldsfoglalds ellen éndlld jogorvoslatnak helye nincs. A szakhatésdg dontése
az eljdrdst befejezd dontés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Kormanyhivatal Nyiregyhazi Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztily 2586-1/2019. szdmu szakhatosagi
allasfoglaldsdban a vizjogi létesitési engedély kiaddsdhoz természetvédelmi szempontbol
el6irdsok hozzajarult, az abban 1év§ feltételt a rendelkezd rész 1I/43. pontjaban eldirtam,
kornyezetvédelmi szempontbdl szakhat6ségi eljarasat megsziintette.

Szakhatosagi allasfoglaldsdhoz az alabbi indokolast adta:

A Szaboles-Szatmdr-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdgtol szakhatdsagi
megkeresés érkezett a Féosztdlyhoz a Geotherm Fire Kft. (1143 Budapest, Hungdria krt.
83.) kérelmére a Mdtészalka 2868/90 hrsz-ii ingatlanon létesitendd termdlkut és kapcsolédo
geotermikus fiitési rendszer vizjogi létesitési engedélyének kiaddsdra irdnyuld engedélyezési
eljardsban.

A Matészalka 2868/90 hrsz-ii ingatlanra tervezett 1200 m mély termdlkiit EOV koordindtdi:
x=295,600, y=895400. A kuttal szemben tamasztott vizigény 1000 I/perc, kifolydsi
vizhémérséklet 60-65 °C. A tervezett rendszer éves vizigénye 318 658 m>, melyet téli
idészakban fiitéshez és haszndlati melegvizelldtdsahoz, nydri idészakban csak haszndlati
melegvizelldtdshoz sziikséges héenergia biztositdsa kapcsdn fognak kitermelni.

A tervek szerint a kuthdl kitermelt forré viz gaztalaniio és sziirGegységeken keresztiil vezetve
2707 m hosszii vezetékkel sorba kititt hokozpontok zdart hécseréldin 2,5 MW energidt leadva
a lakotelepek fiitését kivetSen az uszoddndl tervezett tavakban keriil dimeneti tdrozdsra,
majd az Onkormdnyzat kezelésében lévé Borddncs csatorndba keriil bevezetésre. A
Borddncs csatorndt kovetden az utolso, mintegy 840 m-en a FETIVIZIG kezelésében lévé
Vajgydri csatorndn keresztiil a Kraszna folyoba keril bevezetésre a haszndltviz. Jelen



engedélyezési eljdrds a létesitmények vizjogi létesitési engedélye kiaddsdra irdnyul.

1. Az egyes kizérdeken alapulo kényszeritd indok alapjdn eljard szakhatdsdgok kijelolésérdl
szolé 531/2017. (XII. 29.) Kormdnyrendelet 1. szdmu melléklet 16. fejezet 9. pontja
szerint:

a vizjogi létesitési, iizemeltetési, fennmaraddsi és megsziintetési engedélyezési
eljdrasokban — ha a vizimunka, vizhaszndlat vagy vizilétesitmény nem kornyezeti
hatdsvizsgdlat vagy nem egységes kirnyezethaszndlati engedély koteles, és a hatdsdg
korabbi eljdrdsban nem vizsgdlta a kérdést — annak elbiraldsara, hogy a vizgazdalkoddsi
hatésdgi jogkor gyakorldsdrol szolo 72/1996. (V. 22.) Kormdnyrendelet 2. melléklete
szerinti tevékenységek és létesitmények esetében feltételezhetG-e jelentds kiornyezeti
hatds, valamint érintenek-e szennyezett teriiletet, a felszin alatti vizek védelmérdl szolo
219/2004. (VII. 24.) Kormdnyrendelet szerinti kdrmentesitési monitoring esetében
megfelelnek-e a hatdrozatban elGirt kivetelményeknek, az elsé fokii eljardsban a Megyei
kormdnyhivatal kornyezetvédelmi hatdskorében eljdrd jdrdsi hivatala szakhatdsdgként
jar el.

A Fdosztdly, mint elséfoki kornyezetvédelmi hatésdg a beruhdzds megvaldsitdsdra
vonatkozéan 6289-25/2018. szdmon eldzetes vizsgalati eljdrdst lezdré hatdrozatban
megdllapitotta, hogy a megvaldsitdsbol nem feltételezhetd jelentos kornyezeti hatds és a
tevékenység az egységes kornyezethaszndlati engedélyezés ald sem tartozik.

A fentiek alapjdn, mivel kordbban elézetes vizsgdlati eljdrdsban dontés sziiletett, ezért a
Fdosztalynak nincs hatdskore az 531/2017. (XII. 29.) Kormdnyrendelet 1. szdmu
melléklet 16. fejezet 2. pontja szerint a kornyezeti hatdsok vizsgdlatdra.

1. A termdlkut teriilete belteriileten taldlhato (Madtészalka 2868/90 hrsz.). A termdlkit
teriilete orszdgos jelentdségii védett természeti teriiletet, valamint Natura 2000 teriiletet
kozvetleniil nem érint. Azonban a kit teriilete kozvetleniil szomszédos a Kraszna-menti
rétek (HUHN20127) kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilettel, valamint az ex
lege védett Kert-alja-pdskom ldppal, tovabbd a Nemzeti Okoldgiai Hdlézat
magtertiletével.

A haszndlt termdlviz a Borddncs-, Vajgyadri-csatorndba, majd a Kraszna folydba keriil
visszavezetésre.

A Féosztdly a lefolytatott eldzetes vizsgdlati eljdrds sordn, valamint a benyijfoit vizjogi
létesitési engedélyes tervdokumentdcio alapjdn megdllapitotta, hogy a csatorndkon
miiszaki beavatkozds nem tervezeltt.

A Féosztdly, mint elséfokii természetvédelmi hatdsdg — az eldzetes vizsgdlati eljdrdsban
hozott hatdrozatban foglaltak betartdsa mellett — természetvédelmi szempontbdl a vizjogi
létesitési engedélyezési eljdrasban eldirasok nélkiil hozzdjarul az engedély kiaddsdhoz.

Ezen szakhatésdgi hozzdjdruldst a Féosztdly az egyes kozérdeken alapuld kényszeritd indok

alapjdn eljdré szakhatésdgok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XII 29.) Kormdnyrendelet 1.

szdmu melléklet 16. fejezet 9. és 10. pontja alapjan adja ki.

A szakhatésdgi dlldsfoglalds meghozataldra az dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo

2016. évi CL. torvény (tovabbiakban: Akr. ) 55.§ (1), (2) bekezdése alapjdn, az Akr. 80.§ (1)

bekezdése szerinti formdban és a 81.§ (1) bekezdése szerinti tartalommal keriilt sor.

A Féosztdly kornyezetvédelmi szakhatésdgi hatdskorét a  kirmyezetvédelmi és

természetvédelmi hatésdgi és igazgatdsi feladatokat elldté szervek kijelolésérdl szolo

71/2015. (III. 30.) Kormdnyrendelet 26.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése,

természetvédelmi szakhatdsdgi hatdskorét a rendelet 27.§ (1) bekezdés c) pontja és (2)

bekezdése, illetékességét a rendelet 8/4.§ (1) bekezdése dllapitja meg.

A fellebbezési jogrol tdjékoztatdst az Akr. 55.8 (4) bekezdése alapjdn adtam. Az Akr, 85.8

(1) bekezdésére tekintettel kérem, az 1igy érdemében hozott hatdrozatot a Féosztdly részére

megkiildeni sziveskedjen.



Jelen szakhatésdgi dlldsfoglalds ellen énallé jogorvoslatnak nincs helye, az iigy érdemében
hozott hatdrozat, illetve az eljdrdst megsziintetd végzés elleni jogorvoslat keretében
tamadhaté meg.”

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kormanyhivatal Matészalkai Jardsi Hivatala
Népegészségiigyi Osztaly SZ-07/NEO/00748-2/2019. szdm1 szakhat6sagi allasfoglaldsaban
a vizjogi 1étesitési engedély kiadasahoz feltétel nélkiil hozzajarult.

SzakhatOsagi allasfoglaldasdhoz az aldbbi indokolast adta:

,,A Geotherm Fire Kft. (Budapest, Hungdria krt. 83. sz.) dltal Mdtészalka geotermikus fiitési
rendszer (hévizkit és vizelldtds) vizjogi létesitési engedély kiaddsa iigyében kérelmet
terjesztett eld. Az eljdrdsban a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kormdnyhivatal
Matészalkai Jardsi Hivatala szakhatdsdgi hataskorrel rendelkezik.

A megkeresd hatosdag altal csatolt dokumentumok valamint az ,, Egészségiigyi hatosdagi és
igazgatdsi tevékenységrdl” szolo 1991, évi XI Tv. ,az Allami Népegészségiigyi és
Tisztiorvosi Szolgdlatrdl”, az egyes kormdnyrendeleteknek a Nemzeti Népegészségiigyi
Kozpont létrehozdsdval kapcsolatos mddositdsdrdl [A miniszter szakmai irdnyitdsa
keretében a kormdnyhivatalok és a kormanyhivatal népegészségiigyi feladatkirében eljaro
jdrdsi (févdrosi keriileti) hivatalai (a tovabbiakban: jardsi hivatal)] sz616 ,,162/2018 (IX.
10.) Korm. rendeletben valamint ,,a viziigyi igazgatdsi és viziigyi, valamint a vizvédelmi
hatésagi feladatokat elldto szervek kijelolésérdl” szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
11.$ (1) b) pontja értelmében biztositott feladatkéromben a megjelili illetékesség szerint a
2016. évi CL. térvény , az dltaldnos kézigazgatdsi rendtartasrol” 55.§ értelmében, az
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. szamu melléklete szerint figyelembe véve a 269/2003.
(XII. 24.) Korm. szamui rendelettel modositott 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27.§ (1)-ben,
megjeldlt szakhatosagi kizremiikodési kitelezettségem alapjdan adtam dlldsfoglaldst.

E szakhatosdgi dlldsfoglalds ellen ondllé jogorvoslatnak nincs helye, az az iigy érdemében
hozott hatdrozat, ill. az eljdrdst megsziintetd végzés elleni jogorvoslat keretében tamadhato
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meg.

A Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Hatésagi Féosztialy Banydszati
Osztaly BO/15/472-2/2019. szam szakhat6sagi allasfoglalasdban a vizjogi 1étesitési engedély
kiad4sahoz hozzajarult, az abban 1év0 feltételt a rendelkezd rész 11/44. pontjédban eldirtam.

Szakhatosagi allasfoglalasahoz az alabbi indokolast adta:
A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdagtol szakhatosdgi
dlldsfoglalds irdnti megkeresés érkezett a Mdtészalkai geotermikus fiitési rendszer (hévizkut
és vizelldtds) vizjogi létesitési engedélyezése tigyében (hévizkit tervezett talpmélysége: 1200
m).
Szakhatosdagi kozremitkidésem a tdrgyi engedélyezési eljarasban, az egyes kozérdeken
alapulé kényszeritd indok alapjdan eljdro szakhatdsdgok kijelolésérdl szdld 531/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. tdbldzat 17. pontjan alapul. Szakhatdsdgi
dllasfoglaldsomat a filréberendezés alkalmassdga, a kut kiképzés miiszaki-biztonsdgi
feltételeknek valo megfeleldsége, valamint a viz-kitermelés szénhidrogén dsvdanyvagyonra
vonatkozé hatdsa megdllapitdsdnak szakkérdésében adom meg.
Tekintve, hogy az engedélyezési eljdrds létesitésre vonatkozik, a szakkérdésként vizsgalando
banyajdradék-fizetési, illetve a banyafeliigyelet felé torténd adatszolgdltatdsi kotelezettség
megdllapitdsdt a létesitést kivetden, a vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljdrds sordn adom
meg.
Nyilvantartdsombdl — megdllapitottam,  hogy a  viz-kitermelésnek  szénhidrogén
dsvdnyvagyonra vonatkozo hatdsa nincs.



A rendelkezd rész 1. pontidnak elGirdsai a Mélyfirdsi Biztonsdgi Szabalyzatrél szo6l6 6/2010.
(VI 30.) NFM rendelet 6. §-dn, a gépek biztonsdgi kovetelményeirdl és megfelelségének
tamisitdsdrdl sz6lo 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésén, valamint
a vizkutfirds szakmai kévetelményeirdl szélo 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (Rendelet)
13. § (2) bekezdésén, a 2. pontjaban elGirtak a Rendelet 4. § (1) bekezdésén alapul.
Felhivom a figyelmet a kitmunkdlatok sordn a Mélyfurdsi Biztonsdgi Szabdlyzatrol szélo
6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet eldirdsainak betartdsdra.

Az engedélyes a banyafeliigyelet részére fizetendd igazgatdsi szolgdltatdsi dijakrol és egyéb
eljdrdsi koltségekrdl, valamint a feliigyeleti dij fizetésének részletes szabdlyairdl szolo
78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja alapjdn, annak 2. mellékletében
meghatdrozott szakhatosdgi eljdrds igazgatdsi szolgdltatdsi dijat (26 000 Ft) megfizette.

A fentiekre tekintettel a rendelkezd részben foglaltak szerint dontottem, dontésemet a
hivatkozott jogszabdlyhelyek alapjdn hoztam. Kérem az engedélyezd hatdésdgot, hogy tdrgyi
tigyben hozott dontését, valamint annak mddositdsdt, hosszabbitdasdt, dtruhdzdsdt az
dltaldnos kozigazgatdsi rendtartdsrél sz616 2016. évi CL. torvény (tovabbiakban: Akr.) 85.
$ (1) bekezdése alapjan megkiildeni sziveskedjen.

Szakhatésdgi kozremiikodésem sordn az Akr. 55. §-dnak és az egyes kozérdeken alapuld
kényszeritd indok alapjin eljdro szakhatosdgok kijelolésérdl szolo 531/2017. (X1 29.)
Korm. rendelet 2. $-dnak megfelelen jdrtam el. A jogorvoslati tdjékoztatd az Akr. 55. § (4)
bekezdésén alapul.

Hatdskiromet az egyes kozérdeken alapuld kényszeritd indok alapjdn eljaré szakhatésdgok
kijelélésérdl szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. tabldzat 17. pontja,
illetékességemet a Magyar Bdnydszati és Foldtani Szolgdlatrol szélo 161/2017. (VI 28.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. melléklete allapitia meg.

A szakhatésdg dlldsfoglaldsa ellen éndllo jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljdrdst
befejezd dontés elleni jogorvoslat keretében tdmadhaté meg.”

A kérelem mellékleteként benyujtott Iétesitési tervdokumentécid 2.3.1.8. pontjaban hivatkozas van
arra vonatkozoan, hogy a kutfej kialakitdsanal varhatéan alkalmazhaté lesz az MSZ 22116:2002
magyar szabvany M4.4. szerinti szabvinyos kiemelt kutfej. A tervdokumentacié 7/A.
mellékletének 7. szamu rajzan (termalkiat kitfej kialakitdsdnak terve) azonban nem szerepel a
szelléz6cs6, amely a hivatkozott szabvany szerint része a kutfejnek.

Furt vizkutak és vizkutatd firdsokrél szolo MSZ 22116:2002 magyar szabvany mellékletének M4.4.
rajza (Kuthdz csGszerelési terve) alapjdn a szell6zécsd kialakitdsa sziikséges.

Tovabba a termelt és szolgaltatott vizek gdzmentesitésérél szolo 12/1997. (VIII. 29.) KHVM
rendelet 3. § (1), (3) és (4) bekezdései alapjén , a gdzmentesités érdekében a vizmii teriiletén
gondoskodni kell iizemeltetési modszerek és bizionsdgi intézkedések megtételérdl, valamint
biztonsdgtechnikai védelemrdl, amelyek a robbands veszélyét a vizmii teriiletén és a fogyasztdsi
helyeken kizarjdk.” - 2 -

A kutcséhdz kapcsolodd szellozécsévet meg kell vizsgalni (villimvédelmi kockézatkezelés,
kockédzatszamitds), hogy a villimcsapasok elleni védelem miatt sziitkséges-e villamvédelmi
berendezés kialakitasa, 1étesitése.

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzatrdl sz6l6 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a tovabbiakban:
OTSZ) 139. § (2) bekezdése szerint ,, Az épitmények villdimcsapdsok hatdsaival szembeni védelmét
a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgdltatds kiesésének és a
kulturdlis orikség elvesztésének kockdzata szempontjdbdl kell biztositani.”

Az OTSZ 1. § (2) bekezdése alapjan ,, Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre
elirdst, akkor a vonatkozé wmiiszaki kovetelmények tiizvédelmi rendelkezései, vagy azzal
egyenértékii megolddsok, kialakitdsok alkalmazdsa megfelel az e rendeletben meghatdrozott



biztonsdgi szintnek.” A miszaki kovetelmények, illetve az OTSZ éltal meghatdrozott biztonsagi
szint teljesiil a Beliigyminisztérium Orszégos Katasztrofavédelmi Foéigazgatosag altal kibocsatott
Tlizvédelmi Miszaki Irdnyelv (Azonositd: TvMI 7.3:2018.07.02.)(Villamos berendezések,
villiamvédelem és elektrosztatikus feltoltddés elleni védelem) vonatkozo részeinek alkalmazasaval.

A benyujtott kérelem, tervdokumentacid, valamint a szakhatdsagok éllasfoglaldsai alapjan a
vizjogi 1étesitési engedélyt a rendelkezé részben elbirtak betartdsa mellett megadom.

A tervezett kuat 1étesitését engedélyeztem, mert sem koz, sem jogos maganérdeket nem sért, a
vizgazdalkodas egységes rendjébe beilleszkedik.

A vizilétesitmények a hatdrozatban foglalt feltételek érvényesiilése esetén nem sérti a vizkészlet
védelméhez fliz6d6 érdekeket.

A vizilétesitmények létesitése megfelel a vizimunka, vizilétesitmény megvalositasara és a
vizhasznalat gyakorldsdra vonatkozdan kiadott vizgazddlkoddsi, miiszaki és biztonsagi
szabalyoknak és az egy€b szabalyozasnak.

A vizjogi létesitési engedély az abban meghatarozott ideig érvényes a vizgazdalkodasi hatdsagi
jogkdr gyakorlasarél szold 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A
vizjogi létesitési engedély id6beli hatdlyat a vizgazdalkodési szempontok figyelembevételével
hataroztam meg.

Amennyiben a vizjogi 1étesitési engedély érvényességi idejének modositasat kérné, ugy a terv
kivitelezésre val6 alkalmassagarol korszer(iségi feltilvizsgalatot kell végeztetnie.

Ezen vizjogi létesitési engedély az érvényességi id6én beliil hivatalbél vagy kérelemre
modosithatd, és vissza is vonhatdé meghatarozott feltételek, tovabba események bekdvetkezése
esetén a Vgtv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11., 12. és 14. §-a alapjan.

Hatdrozatomat a Geotherm Fire Kft. (Budapest, Hungaria krt. 83.), mint engedélyes részére
a Matészalkai geotermikus fiitési rendszer (hévizkit és vizellatis) vizjogi létesitési
engedély kiaddsdra vonatkozéan Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 3. §-a, a vizjogi engedélyezési eljardshoz sziikséges dokumentécid tartalmardl szol6
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. sz. melléklete, és az Akr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1)
bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint elsé foka hatdsag.

T4jékoztatom, hogy a hatdrozatban szerepld vizi létesitményekkel, vizi munkdkkal és
vizhasznélatokkal Osszefiiggd jogok és kotelezettségek, jogi szempontbdl jelentds tények és
adatok a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a vizligyi igazgatdsi szervezet vizgazdalkodasi
nyilvantartasarol sz6l6 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapjan a vizikonyvbe
bejegyzésre kertilnek.

Tajékoztatom tovabba, hogy az Akr. 132. §-aban foglaltak alapjén, ha az ligyfél a hatosag
végleges dontésében foglalt kitelezésnek nem tett eleget, az végrehajthaté. Az Akr. 133. § (1)
bekezdése értelmében a végrehajtast — ha torvény vagy kormanyrendelet masként nem
rendelkezik — a dontést hozd hatdsag, masodfokd dontés esetén pedig az elséfokl hatdsag
rendeli el.

Az engedélyes a Vgt. 15/A. § (2) bekezdése alapjan vizhasznalénak mindsiil.



A vizkészlet-jarulék fizetési és bevallasi kitelezettségrol a rendelkez6 részben rendelkeztem és
tajékoztattam az engedélyest arrol, hogy a vizkészlet-jarulék kiszdmitdsat a 43/1999. (XI1.26.)
KHVM rendeletben foglaltak és a mellékelt tajékoztatd alapjan kell elvégezni, valamint
felhivtam az engedélyes figyelmét a kotelezettség nem teljesitésének jogkdvetkezményeire is.

Téjékoztatom tovébba, hogy az Akr. 132. §-aban foglaltak alapjan, ha az {igyfél a hatdsag
végleges dontésében foglalt kotelezésnek nem tett eleget, az végrehajthatd. Az Akr. 133. § (1)
bekezdése értelmében a végrehajtdst — ha torvény vagy kormdanyrendelet masként nem
rendelkezik — a dontést hozo hatdsdg, masodfoku dontés esetén pedig az els6foku hatdsag
rendeli el.

Az igyintézésre nyitva 4ll6 hataridé az Akr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap.
Téjékoztatom, hogy a hatdsag a fent meghatérozott eljaréasi hataridon beliil hozta meg déntését.

A vizilétesitményre vonatkozd tovabbi adatokat az engedélyezés alapjat képezd
tervdokumentécid tartalmazza.

A Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésdg hataskorét a
vizgazdalkodasi hatosdgi jogkor gyakorlasardl szolé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§,
valamint a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi feladatokat ellatd
szervek kijelolésér6l szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja,
illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. szam melléklet 7. pontja 4llapitja meg.

:::::

alapjan rendelkeztem.

A hévizkut alapeljarasa a viziigyi és a vizvédelmi hatdségi eljarasok igazgatasi szolgéltatasi
dijairol sz616 13/2015. (1IL. 31.) BM rendelet 9.§-a alapjén igazgatési szolgéltatasi dij mentes.

A vizellatasra vonatkozd alapeljaras és a jogorvoslati eljards igazgatasi szolgaltatasi dijat a
viziigyi és vizvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijaird] szolo 13/2015. (III.
31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. szami melléklet 2.6.c) pontja alapjan allapitottam
meg.

A népegészségiigyi szakhatosagi eljards dijat az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi
Szolgalat egyes kézigazgatasi eljardsaiért €s igazgatasi jellegli szolgaltatasaiért fizetendd
dijakrél sz6l6 1/2009. (I. 30.) EiM rendelet 1. szamia melléklete XI.6. pontja és 2.§ (5)
bekezdése, valamint a banyészati szakhatdsagi eljaras jogorvoslati dijat a 78/2015. (XII. 30.)
NFM rendelet 1.§ (2) bekezdése és 2. szami melléklet 2. pontja alapjan.

Kelt: Nyiregyhaza, elektronikus bélyegzo szerint
Varga Béla tii. ezredes
tiizoltésagi fotanacsos
igazgatd

helyette, nevében:

Farkas Géza
osztalyvezetd
Késziilt: 14 példanyban
Egy példany: 25 oldal
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HATAROZAT-TERVEZET

MATESZALKA VAROS ONKORMANYZATA
KEPVISELO TESTULETENEK
....... /2019 (VIL ......) Kt. szami

HATAROZATA

a Matészalkai Tavhoszolgaltato Kft. és a Geotherm Fire Kft.
kozott kotenddé hovasarlasi szerzédésrol

A Képviselo Testiilet,

felhatalmazza Danko Attilat, a Matészalkai Tavhdszolgaltatd Kft. ligyvezetdjét,
hogy a Geotherm Fire Kft. hoszolgaltatéi szerzOdés-tervezetét az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal fogadja el és a hdszolgaltat6i szerzodést kosse meg.

Felelos: Danko Attila tigyvezetd

Hatarid6: 2019. julius 31.

Matészalka, 2019. jalius........co0nies

Dr. Hanusi Péter Dr. Takacs Csaba
Polgérmester jegyzo



Jegyzokonyv

Mely késziilt a Szalkatavho Kft. Felligyel6 Bizottsdgédnak 2019. julius 5. napjan 11-00 érétol

tartott tilésérdl.
Az Ulés helye: Matészalka, Polgarmesteri Hivatal I. emeleti kistargyaloja

Jelen vannak: Dienes Béla FB. elnék
Szamosi Istvanné FB. tag
Katona Péter FB-tag
Danké Attila ligyvezetd

Dienes Béla: Megnyitotta a Felligyelo Bizottsag tilését, ismertette a napirendi pontokat.

1. napirendi pont

A Szalkatavh6 Kft. 2019-2020. évi f6ldgaz beszerzése.

Danké Attila: elmondta, hogy a harom legnagyobb hazai keresked6t meghivva irtdk ki
palyazatukat a f6ldgaz beszerzéséré. Az egyik meghivott szolgaltatd, az E-ON jelezte, hogy
nem kivan részt venni a versenyben, igy a jelenlegi szolgaltaté az NKM mellett a MET
Magyarorszag Zrt. maradt versenyben. A versenyt az NKM Zrt nyerte.

Dienes Béla: megkérdezte, hogyan alakulnénak az éves koltségek, ha a tavalyi szerz6déssel
vasarolnank meg a jovére tervezett gaz mennyiségét?

Danké Attila: valaszaban megmutatta szamitdsait, melybol kideriilt, hogy kb. 16 M Ft-os
megtakaritas jelentkezik éves szinten.

A Feliigyel6 bizottsag harom igen szavazattal elfogadasra javasolta a hatarozat-tervezetet.

A Téavhoszolgaltatd Kft. Felligyel6 Bizottsaganak 5/2019. (VII. 05.)
HATAROZATA

A Matészalkai Téavhoszolgaltatd Kft Feliigyel6 Bizottsdga megtargyalta a cég
2019 2020. ¢évi foldgaz  beszerzési tervét. A feliigyel6 bizottsag elfogadésra javasolja
az NKM Foldgazszolgaltatd Zrt. drajanlatat a Képviseld Testiilet részére.



2. napirendi pont

Geotermalis hdenergia beszerzése

Dienes Béla: elmondta, hogy a tervezett egytttmikédés elénye, hogy allamilag szabott dron
vasarolnank meg a hlenergiat, igy arvita kialakuldsira nem keriilhet sor a szerzddés

futamideje alatt.

Dank¢ Attila: ismertette a tervezett rendszer miiszaki eldényeit, amely kikiiszéboli a hélézati
veszteségek nagy részét.

A felligyeld bizottsag 3 igen szavazattal javasolja a szerzodés megkotését a Geotherm Fire
Kft.-vel.

A Téavhészolgaltaté Kft. Feliigyelé Bizottsaganak 6/2019. (VIL. 05.)
HATAROZATA

A Matészalkai Téavhoszolgaltatd Kft Feliigyelé Bizottsaga megtargyalta a
Geotherm Fire Kft. szerz6dés ajanlatat a geotermadlis ho atvételérdl. A bizottsag

javasolja az ajanlat elfogadasat Képviseld Testiilet részére.

3. napirendi pont
A cég konyvvizsgaldjanak 1) megbizdsa

Danké Attila: elmondta, hogy a PV Auditor Kft. ajinlatdval szemben megprébaltak mas,
helyi szolgaltatok ajanlatait bekérni, &m két szoba johetd cég koziil egyik sem kivant ajanlatot
tenni. Igy javasolja a jelenlegi kényvvizsgalé ajanlatinak elfogadasat.

Dienes Béla: megkérdezte, hogy milyen id6tartamra gondol, a hosszabbitast illetéen?

Dank6 Attila: a sajat kinevezésének hétralévé idejéhez kotné a kdnyvvizsgald megbizasat,
azaz harom éves szerz6dést javasol.

A feliigyel6 bizottsdg 3 igen szavazattal javasolja a szerzddés meghosszabbitasit a PV
Auditor kényvvizsgalo Kft.-vel.

A Tavhoszolgaltato Kft. Feliigyeld Bizottsdganak 7/2019. (VII. 05.)
HATAROZATA

A Matészalkai Tavhészolgaltatd Kft Feliigyeld Bizottsiga megtargyalta a a PV
Auditor kényvvizsgdld Kft.  szerz6dés ajanlatit. A bizottsag elfogaddsra javasolja az
ajanlatot Képviseld Testiilet részére.



4. napirendi pont
A cég fa apriték tlizeléanyag beszerzésérdl

Dank¢6 Attila: ismertette elGterjesztésének részleteit. Elmondta, hogy a cég raktérai tele
vannak brikett tiizel6anyaggal, ismertette azoknak felhaszndlési tervét, melyhez szlikség van

fa apriték tiizel6anyagra.

Dienes Béla: pontos szémadatokat kért az eddig felhasznélt tlizeléanyagokrdl, azok
egységarairol.

Danké Attila: a pontos adatok ismertetése utdn kitért arra is, hogy a cég éves foldgazkerete
is kimeriilében van, ezért is le kell 4llitani a gdzkazdnokat, és be kell inditani a fakazant.

A feliigyeld bizottsag 3 igen szavazattal javasolja a Szalka Light Moon Kft. 4rajanlatét.

A Tavhészolgaltato Kft. Feliigyel6 Bizottsdganak 8/2019. (VII. 05.)
HATAROZATA

A Matészalkai Téavhoszolgaltatd Kft Feliigyel6 Bizottsdga megtirgyalta a
Matészalkai Tavhoszolgaltatdé Kft. fa apriték beszerzését. A bizottsag
elfogadasra javasolja a Szalka Light Moon Kft. ajanlatat Képvisel6 Testiilet részére.

K.m.f.

Dienes Béla s.k. Szamosi Istvanné s.k. Katona Péter s.k.
FB elntk FB-tag FB-tag



VELEMENYLAP AZ ELOTERJESZTESEKHEZ,

ELOTERJESZTES CIME, TEMAJA, IKTATOSZAMA: J7.7-1/2019.
Eléterjesztés a Mdtészalkai Tavhdszolgiltaté Kft. geotermadlis hdenergia vasarlasarol

Eldterjesztés készitéséért felelos(k): Danké Attila- iigyvezetd
Potosné dr. Kovics Zsuzsanna-aljegyzé

Eléterjesztés véleményezése:

NEV: VELEMENY, MEGJEcyzES:

NEV: VELEMENY, MEGJEGYZES:

NEV: VELEMENY, MEGJEGYZES:
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Eldterjesztést ellendrizte: Eléterjesztést jovahagyta:
O, )

Ellenérzés idépontja: 2019. jalius s Jovahagyis idépontja: 2019, jalius ..




